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SZRJ: 5.1.2.1. és 5.2.2.1. EFFEBI golybscsapok (Total,
Mercury, Aster, Aster ACS, TOF Comet, Incas, Miniball,
Manifold, Space, Prestige, Airy, Drainy, Viva, Olympic,
Venus, Orion tipusok) rézbiél és ( Sun WP, Sunny, Alba,
Tristar, Moon, Total Steelball tipusok ) rozsdamentes
acélbal

SZRJ: 5.1.2.9, és 5.2.2.9. Atlantis tipusu pillangdszelepek
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Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kfit. honlapjan (www.emi.hu) ellendrizhetd. KBiA-11-04.(L1-2012.02.07.
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L JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Fzt az EME -t az EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovacios Nonprofit Kit. dllitotta-ki.

— az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek. megfeleloség igazoldsinak, valamint
forgalomba hozatalénak és felhasznalisinak részletes szabdlyairdl szolé 3/2003. (L 25.) BM-
GEM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998, (IKK.8.) IKIM Kdzleményben szerepld kijeldlés,

— az EME-vel azonos jelzetii, 2007.03.30. ddtumd, 2012.03.31-ig érvényes EME, valamint a
Kérelmezd szamdra dtadott A-2188/2012 jelzetii Utdellendrzési Jegyzikinyvben
részletezett vizsgilati eredmények éniékelése

alapjin.

2 Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kdzvetlenil vagy
képviselOje tjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kfi. kidllitotta - felelos
azért, hogy a termék megfeleljen az EME elbirdsainak, tovibbd, hogy a felhasznalé minden
informéciot megkapjon, amely a tervezett célra vald felhasznilishoz szikséges,

3. Az EMI Nonprofit Kft. - mint jévahagyé szervezet - jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME elbirasait betartjik-e, a termék megfelel-¢ a miiszaki specifikicionak. Az utéellendrzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratdriumban, gyartasi helyen, a
kérelmez telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

4, EME-t kizarélag annak jogosultja hasznilhatja fel miiszaki specifikicioként a megfeleloség
igazolds kidllitisahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t mésra. Az EME csak a
feltlintetett gyartasi helyeken elballitott termékre vonatkozik.

5, Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurépai szabvinyt adnak ki a
termékre vonatkozdan, a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kfi-nak a szabviny kizzétételét kbvetden egy éven belill az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvinyban foglalttol lényegesen eltér,

6. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utdellendrzés nem
végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrdl kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja kiteles bejelenteni, ha a termék
jellemzbi vagy a gydrtdsi korillmények megviltoznak. Ezt kdvetden az EMI Nonprofit Kft.
diinti el, hogy az EME tovibbra is érvényben maradhat-e, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni
az EME visszavonisa mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgilatokra van sziikség, az EMI
MNonprofit Kft. erre az idore felfiiggesztheti az EME érvényességét.

7. Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan, angol,
némel vagy francia, esetleg mas nyelvil forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvil kiadasa,

8. Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy més adathordozdn kdzreadni.
Kivonatos kizléséhez az EMI Nonprofit Kft. irisos hozzijiruldsa sziikséges. Kivonatos kizlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A rekldm ismertetdk sziivege ¢s dbrai nem lehetnek
ellentétben az Epitdipari Miiszaki Engedély tartalméval, és nem adhatnak okot félreériésre.

9. Az EME, mint miiszaki specifikicio, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz. felhasz-
nalisdhoz, beépitéséhez, haszndlatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségligyi,
épitési hatosagi), tanusitvanyokat (pl. thzvédelmi, termék megfeleltség igazolasi).

10. Az EME alapjan kiadott megfeleloség igazolas nem jogositja fel sem a gyartot, sem a
forgalmazot a CE megfeleloségi jelblés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagolasan.

Emiﬁ KBiA-11-04,(U)-2012.02.07.
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1.2

AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

ADATOK

A termék gyartasi helye(i)

EFFEBI S.p.A.
1-25073 Bovezzo (BS), via Giuseppe Verdi, N° 68, Olaszorszig

A termék és a termék tervezett felhasznaldsdnak leirdsa

A forgalmazisra keriilé réz anyagi golyéscsapok tipusai : Total, Mercury, Aster,
Aster ACS, TOF Comet, Incas, Miniball, Manifold, Space, Prestige, Airy, Drainy,
Viva, Olympic, Venus, valamint az ORION sorozat tagjai.

A rozsdamentes acélbol késziild ipari golyéscsapok Sun WP, Sunny, Alba, Tristar,
Moon és Total Steelball tipustak.

A menetes golyodscsapok csatlakozd mérete 1/87-t6l 47-ig terjed, a karimasoké NA 15-
t61 NA 125-ig. A hdz anyaga lehet galvanizilt sérgaréz ( natir vagy nikkelezett
feliilettel ), illetve korrdzidallé acél.

A szerelvények killonbdz6 kialakitdstak lehetnek, van két- és hiromjdrati, cgyenes-
és sarok kivitelii, BB, KB és KK menetes, valamint hollandis csatlakozasu, (iritos,
csempeburkolat ald épithetd, kerti, stb.

A golyd szintén galvanizdlt sargaréz, a golyofészek mubanyag ( PTFE ), a
tomitogytirik NBR vagy EPDM anyagmindséglick.

A fogantyik is kiilonféle kialakitistak, a T-fogantyik dltaliban aluminiumbdl
késziilnek, lakkozott kivitelben, a karos fogantyik lakkozott acélbol.

Az Atlantis tipusi pillangészelep hiza GG25 anyagmindségl Ontvény, a zirbelem
korrozioalld acélbél, mig a 0-90° kdzott 10%-onkénti rdgzithetd beallitast biztosito kar
szénacélbol készil.

Az alakos tomitések EPDM anyag esetén —20 °C +110 °C kozotti, NBR anyag esetén —
20 °C +90 “C k&zotti homérsékleti kdzeggel hasznalhatok.

A pillangészelepek NA 40 — NA 200 kozotti méretekben PN 6, PN 10 és PN 16

nyomisfokozatokban, mig NA 250 — NA 600 kozdtti méretekben PN 10
nyomisfokozatban késziilnek.

A  Kronos cs6kotd elemek 3 valtozatban késziilnek, fém csOvezetékek
tisszekapesoldsahoz hasznilhatok —20 °C +90 °C kozotti homérsékletii kdzeggel, 50
bar nyomasig, NBR tomitésekkel.

A TOF LINK séargaréz csatlakozd idomok +85 “C-ig vizellitishoz, a TOF KPE
rézotvozetbdl készilt csokotd elemek KPE csovezetékek Osszekapesolasihoz
hasznalhatok a csovezetékre megengedett homérsékletl és nyomasu kbzeggel.

A termékek részletezését, kivitelét, miszaki adatait, felhaszndldsi terilletét a
Szerelvénybolt Kft EFFEBI katalogusa tartalmazza.

Eﬁ KBiA-11-04.(L/}-2012.02.07.
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2, JELLEMZOK ES VIZSGALATI/MEGITELESI MODSZEREIK

2.1. A termék miiszaki jellemzoi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési

modszerei

2.1.1. Mechanikai ellendllds és stabilitds

Termékjellemzik Meértékegys. Erték Vizsgdlati modszer

Golydscsapok ivovizhez

- anyagmindség (-) MSZ EN 13828:2004 5.1.1 | anyagmindség bizonylat

- timdirség (16 bar, 0,2 bar, | MSZ EN 13828:2004 7.4.1 | nyomisproba

1 k) MSZ EN 13828:2004 T7.4.2 | nyomasproba

- thmdrzaras (25 bar, 10 min) | MSZ EN 13828:2004 8. tabl. MSZ EN 13828:2004 7.2.2.1

- csavard igénybeviétel (Nm}

- hajlité igénybevétel (Nm) MSZ EN 13828:2004 9. tdbl. MSZ EN 13828:2004 7.2.2.2
szerelvény haz (Nm) MSZ EN 13828:2004 7. tibl. MSZ EN 13828:2004 7.3
orsd

Elzaro szerelvények filitési- és

egyéb vizellatisi célra 60 s-ig nyomasproba:

- 1Bmérség (bar) 1,5 % PN sériilés és csepegés nélkl

- rendeltetésnek megfelelés (-} MSZ EN 1074-1:2000 MSZ EN 1074-1:2000

2.1.2. Tizbiztonsdg

Termékjellemzik Mértékegys. Erték Vizsgilati médszer

Nincs kivetelmény

2.1.3. Higiénia, egészség ¢s kirnyezetvédelem

Termékjellemzik Mértékegys. Erték Vizsgilati médszer

Ivovizzel érinthkezd feliilet =) az ivavizzel érintkezb felllet | gyvartdi nyilatkozat
mindsége nem tartalmazhat epészsépre

kiros anyagol
Komroziovédo felillet épsépe (-) ép véddbevonat sremrevételezés

2.1.4. Hasznilati biztonsdg

Termékjellemzik Mértékegys. Erték Vizsgdlati médszer

Ningcs kivetelmény

2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem

Termékjellemzok Mértékegys. Erték Vizsgilati médszer

Ivoviz-cllatisi golyos csapok {-) MSZ EN 13828:2004 7.5. gyviardi nyilatkozat

nkusztikai osztilvozisa

2.1.6. Energintakarékossig és hivédelem

Termékjellemzok Mértékegys. Erték Vizsgilati modszer

Nines kivetelmény

2.1.7. Tartdssig

Termékjellemzik Mértékegys. Erték Vizsgilati modszer

Ivavie-ellidsi golyds csapok {-) MSZ EN 13828:2004 7.6, MSZ EN 13828:2004 7.6.3.

tartossga

Enm: KBiA-11-04.(U)-2012.02,07.
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2.1.8. Egyéb jellemzik

Termékjellemzik Mértékegys. Erték Vizsgilati médszer
Szerelvények, tdmilések {-) dokumenticidval megegyezd | miibizonylat ellendrzése
anvagmindsége anyagok
Neévleges hosszisig és mm, " katalogusban megadott méretellendrzes
csatlakozd méretek méretek
Jeldlések (-) gvartd ill. tipusjel, névleges | szemrevételezés

nyomas ¢s csatlakozd méret

* Az EMI Nonprofit Kft.-nél letétbe helyezett gydrtmanyismerteto

3.1.
.11

3.2

MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

Megfeleliség igazolisi médszer(ek)

Az 1999/472/EK bizottsagi hatérozat alapjén,
a 89/106/EGK tandcsi iranyelv 111, melleklet és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(3) rendszer** (ivovizzel nem érintkezd fltési szerelvények, idomok)

A 2002/359/EK bizottsagi hatirozat alapjan,
a 89/106/EGK taniicsi iranyelv III. melleklet és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz, melléklet szerinti:

(1+) rendszer* (ivovizzel érintkezo kiilinfeéle szerelvények. idomok)

Uzemi gyirtisellendrzés (UGYE) — gyarté feladata

A gyirtd kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentédlni é mikddietni,
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhat6 maédon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kdvetelményeinek.

Az a gyirtd, melynek a mindségirdnyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, ¢s
azt kiegésziti a jelen EME-ben elbirt, az iizemi gydrtisellenbrzésre vonatkozo
kivetelményekkel, gy tekinthetd, hogy az tiizemi gyértisellenrzési rendszere
megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozdan a gyartd feladata olyan {izemi gyartasellendrzési rendszer
kialakitisa, miiktdtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek folyamatos
megfelel6ségét biztositja.

Az lizemi gyartisellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

~ a megfeleldség igazolasi eljiras keretében szilkséges feladatokat és ezek felelosét,
(beleértve a kijeldlt tanisito szervezettel vald kapesolattartdast és a bejelentési
kitelezettségeket™)
* gxak (1+) rendszer esetén

— a személyzet képzettségére és oktatisdira, a gyarto- és vizsgiloberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszillitott termékekre, a gydrtasi folyamatra, a felmeriilo nem
megfeleldségek és reklamaciok kezelésére és az lizemi gyartasellendrzési rendszer
— gydrto altali — feliilvizsgalatira vonatkozo szabalyozast,

Eﬁ KBiA-T-04,(U)-2012.02.07.
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— az lizemi gvértasellendrzés keretében — a gvértasellenbrzés vizsgalati terve szerint
— végzend® vizsgdlatokat, melyek gyakorisdgara és vizsgalati modjara vonatkozo
kivetelményeket az aldbbi tablizat tartalmazza:
1. tablazat
A vizsgilt termékjellemzik Vizsgilati modszer | Vizsgilati gyakorisag
Alapanyagok minbsége mubizonylat e thislen
ellenbrzése
Szerelvények tomorsége, tomdorzarasa nyomdspréba i krabos
Nt_wlcges h&fﬂ%lﬂ]ﬂ e cearlakiozo méretellenbrzés  |min. 5* / miiszak / tipus
méretek (mm., ™)
Jelblés, azonosithatosag szemrevételezés ininden databos
* ajanlott gyakorisig
— az f{izemi gyarasellenbrzés keretében wvégzett vizsgalatok eredményeinek
értékelését az elsd tipusvizsgalat eredményeinek dsszevetésével.
3.3. A terméket kiséro termékjellemzdinek megadisa —a gyirto feladata
A termék csomagolasin vagy kiséré dokumentumain a kévetkezl termékjellemzok
értékeit kell megadni:
- nevleges méretek;
- max. {lzemi nyomas és homérseklet
34, Szillitoi Megfeleléségi Nyilatkozat Kidllitdsa — a gyirto feladata
A gyarto altal kidllitand6 nyilatkozatnak a kvetkezoket kell tartalmaznia:
- Az ¢pitési termék szdllitojanak (gyartojanak, forgalomba hozdjanak,
toviabbforgalmazdjinak) nevét, azonosito jelét (markajelét) és cimét.
- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznildsi teriiletét) és az azonositiasahoz
sziikséges adatait, a gyirtas datumat, a termék tipusat.
- Azon kijel6lt szervezet megnevezését, azonositdsi szidmat, melynek tanusitvanya®
alapjan a megfeleloségi nyilatkozat kiadasra keriilt.
- Jelen EME azonositojit, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.
- A megfelel6ségi nyilatkozat érvényességi idejét.
- A szallito, gyarto, forgalmazo megfeleléségi nyilatkozat alairasara felhatalmazott
képviseltjének nevét (olvashatdan) és beosztasat.
- A megfeleldségi nyilatkozat azonositd szamat, a kiadas datumat, a kiallito
cégszerh alairasat.
Kiegészitd informaciok:
A termékre vonatkozd Felhasznaldsi itmutatd (atadva / a gyartd honlapjan elérheto,
stb. megjeltléssel).
E:':-Eﬁ KBiA-11-04.(U)-2012.02.07.
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3.5.

A megfeleltségi nyilatkozat formai kvetelményei:

A nyilatkozat kétitt forméja nincs eldirva. Altaldban 6nallé bizonylat, amelyet a
kiszallitdis sordn a szillitmanyhoz, wvagy a szillitolevélhez célszerli csatolni.
Meéretében, formdjaban igazodhat a gyartd egyéb céges iratainak killalakjihoz, vagy a
termekhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati atmutatéhoz,

Elsd tipusvizsgilat

Az elso tipusvizsgdlat sordn az alabbi termékjellemzdk 2.1 fejezetben leirtak szerinti
vizsgalatara keriiljon sor:

— szerelvények nyomasillosaga (tomorség, 10marzaras);

— golyoscsapok hajlito-, csavard igénybevétele, tartossaga;

— névleges befoglald és csatlakozé méretek;

— ¢p korroziovédo felilet:

— azonosithatosag.

A kijelolt szervezet a jelen EME kiadésdhoz végzett alkalmassigi vizsgalatok
eredményeinek felhasznildsaval osszedllithatja az els6 tipusvizsgalati dokumentaciot,
amennyiben a 2.1 pontban leirtak teljesiilnek.

* (1+) rendszer esetén — a kijelilt szervezet feladata
% (3) rendszer esetén — a gyartod feladata

3.6.

3.6.1.

A gyirtisellenérzés alapvizsgilata® (csak (1+) rendszer esetén) — a kijeldlt
szervezet feladata

Az lizemi gyartasellendrzési rendszert leird dokumentdcio elozetes feliilvizsgalata

Ennek keretében a gvartisellendrzés miikidését, a gydrtds folyamatit, valamint a
hozzd kapesolodo ellendrzések és vizsgalatok eljdrasat leird — gyarto dltal készitett —
dokumentumok feliilvizsgalatinak elvégzése torténik meg,

A feliilvizsgalat alapjdn értékelt, hogy a termékek mindségszabdlyozisa megfeleld-e,
és Gsszhangban van-e a 3.2.1.-ban el6irt kivetelményekkel.

3.6.2. A gyirtasellendrzés alapvizsgdlata a helyszinen

3.6.3.

Az alapvizsgilat keretében ellenorzott és értékelt, hogy az lizem a gydartisellenorzési
dokumentdiciénak megfelelden végzi-e a tevékenységét, tovibba a gyirto dltal vegzett
ellenGrzések  és  vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek megfeleloségének
megallapitisira. Az alapvizsgilat kiterjed arra, hogy a gydrto rendelkezik-¢ azokkal az
eszkozikkel, amelyek szilkségesek a kovetelményeknek megfelel6 termékek
cldallitisdhoz, és adottak-e a gyértdsellendrzés elvégzésének személyi és targyi
feltételei.

A megfeleloségi tantsitvany kiadisa

A kijeldlt tanisitd szervezet — az elsé tipusvizsgilat és a gydrtasellendrzés
alapvizsgdlatinak értékelésére alapozva — MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
kiadasdval igazolja a termékek megfeleloségét.
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3.6.4.

3.6.5.

A megfeleltségi tantsitvany érvényben tartdsa

A kijellt tantsit szervezet az fizemi gyartasellenorzés folyamatos felligyelete alapjan
a kiadott MEGFELELOSEGI TANUSITVANY-t érvényben tartja.

Az lizemi gydrtasellendrzés folyamatos felligyelete évente egy alkalommal Kkeriil
elvégzésre, tartalma megegyezik az alapvizsgilamdl leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy
a dokumentum feliilvizsgdlat csak az alapvizsgilat 6ta modositott dokumentumokra
terjed ki.

Az lizemben vett mintdk sziardprobaszerii vizsgalata

A kijeldlt szervezet feljogositott képviseldje szirdprobaszeriien évente 1 alkalommal
az alibbiakban meghatirozott médon és mennyiségben mintat vesz a gyartolizemben:

Minta nagysdga: 2-2 db kiilonbdzd rendeltetésii szerelvény, idom
Mintavétel madja: gyartd/forgalmazé telephelyén raktirbol kivdlasziva

4, ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK
4.1.  Alkalmassigi feltételek
4.1.1. Termek
A termékek anyagaban, kialakitisaban, méreteiben bekivetkezett viltozdsok esetén
ujabb alkalmassagi vizsgilat elvégzése sziikséges.
4.1.2. Gyartas
A szerelvényeket gydarilag kell elddllitani a gydrtdstechnologiai utasitisoknak
megfeleléen. A termékek csak a miszaki dokumentiacioban szerepld alapanyagokbdl
¢és kivitelezéssel késziilhetnek. A gydrtas sorin az alkalmazott technologidban vagy
alapanyagokban bekdvetkezett valtozasok barmelyike esetén a megviltozott rendszer
vonatkozisdban Gjabb alkalmassédgi vizsgdlat clvégzése sziikséges.
4.1.3. Forgalmazis
Az EME nem pdtolja a termék felhaszndlisakor térvényesen eldirt egyéb engedélyeket
(pl. ivovizre vonatkozo egészsegiigyi engedély) és hozzajarulasokat.
A termékekhez Megfeleloségi tantsitviny alapjan kiallitott Szallitdi megfelelfségi
nyilatkozatot, valamint ismertetdt és hasznalati Gtmutatot kell mellékelni. A kisérd
okmanyokon fel kell tintetni:
— @ gyarto és forgalmazo adatait,
— az EME és a tanisitvany szamat,
— amiszaki jellemziket,
— felhasznaliasi / alkalmazasi teriiletet,
— szerelési, hasznalati utasitast.
4.1.4. Beépités, haszndilat
A termékeket a gyartd Gtmutatasa szerint kell beépiteni.
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4.2.
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5.

A réz anyagn, illetve a rozsdamentes acélbol késziild ipari golyoscsapok a gyarto altal
megadott alkalmazisi terlileten és a megengedett maximalis {lizemi homérséklet és
nyomas ¢rtékek mellett alkalmazhatok.

Az Atlantis tipust pillangészelepek EPDM anyagi alakos téimitések esetén 20 "C
+110 °C kozotti, NBR anyagl tomitések esetén —20 °C +90 °C kozitti hdmérsékletii
kizeggel hasznilhatok.

A Kronos csokotd elemek fém csévezetékek sszekapesolasahoz hasznalhatok —20 °C
+90 °C kozdtti homérsékleti kozeggel, legfeljebb 50 bar nyomisig, NBR
tomitésekkel.

A TOF LINK sdrgaréz csatlakozé idomok +85 "C-ig vizellitishoz, a TOF KPE
rézbtvizetbol késziilt cs6kitd elemek KPE csévezetékek Osszekapesolasihoz
alkalmazhatok a csdvezetékre megengedett homérsékleti és nyomasu kdzeggel.

Ajanlisok
Csomagolashoz, szillitashoz, tarolashoz

A csomagolds, tdrolds és szdllitis sordn a termékek épségét leginkiibb biztositod (karton
doboz, hullampapir, PVC folia, sth.) megoldds keresésére célszerii tdrekedni, hogy a
felhasznalohoz sériilésmentes ard keriiljon. A csomagolasnak tartalmaznia kell az
ismertetit és beépitési Gtmutatot is.

Beépitéshez, haszndlathoz, karbantartashoz

A szerelvények csak az alkalmazasi teriiletiiknek és megengedett {izemi
paramétereiknek megfeleld rendszerekbe épithetok be, rendeltetésszer(i hasznilat
mellett karbantartist, javitast nem igényelnek.

A termékeket szakszerien kell felszerelni, a beépitéshez csak olyan szerszamok
hasznalhatok, amelyek nem karositjdk, roncsoljik a szerelvények feliiletét.

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK

Az EME érvényessége alatt elvégzendd utéellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendd utéellendrzések:

2014. jinius 30-ig
Az utoellendrzés elvégzése vonatkozé megbizast 2014, junius 30-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkiildeni. Az utdellendrzési kitelezettség elmulasziasa esetén
az EME hatélyat veszti, és az EMI Nonprofit Kfi. trli az érvényes Epitipari Miiszaki
Engedélyek adatbazisabol.
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