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Megfelelségi nyilatkozat

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product
Sololift2 CWC-3, to which this declaration relates, is in conformity with
these Council directives on the approximation of the laws of the EC
member states:
— Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809:2000.
— Low Voltage Directive (2006/95/EC).

Standards used: EN 60335-1:2007 and EN 60335-2-41:2003.
— EMC Directive (2004/108/EC).

Standards used: EN 61000-6-2:2005 and EN 61000-6-3:2007.
— Construction Products Directive (89/106/EC).

Standard used: EN 12050-2:2000.
This EC declaration of conformity is only valid when published as part
of the Grundfos installation and operating instructions (publication
number 97771616 0313).

BG: EC geknapauus 3a cboTBeTCTBME
Hue, oupma Grundfos, 3asiBsiBame C MbriHa OTFOBOPHOCT, Ye NpoAyKTa
Sololift2 CWC-3, 3a koiTo ce oTHacs HacTosilwara Aeknapauus,
OTroBaps Ha CrieaHUTe ykasaHus Ha CbBeTa 3a yeaHakBsiBaHe Ha
npaBHWTe pa3nopendu Ha AbpxaBuTe YneHkn Ha EC:
— [OupekTtuBa 3a mawuHute (2006/42/EC).
Mpunoxen ctaHpapt: EN 809:2000.
— [upekTuBa 3a HuckoBonTOBK cucTemu (2006/95/EC).
Mpunoxenu ctangaptu: EN 60335-1:2007 n
EN 60335-2-41:2003.
— [vpekTuBa 3a enekTpoMarHuTHa cbBMecTumocT (2004/108/EC).
Mpunoxenu ctanaaptu: EN 61000-6-2:2005 n EN 61000-6-3:2007.
— [vpekTusa 3a cTpouTtenHu npoaykTtn (89/106/EEC).
MpunoxeH ctanaapt: EN 12050-2:2000.
Tasu EC pgeknapauusi 3a CbOTBETCTBME € BanuaHa camo KoraTto e
ny6nukyBaHa KaTo YacT OT UHCTPYKLIMMTE 3a MOHTaX U eKcnnoaTauus
Ha Grundfos (Homep Ha ny6nukauusita 97771616 0313).

CZ: ES prohlaseni o shodé
My firma Grundfos prohlasujeme na svou plnou odpovédnost, Ze
vyrobek Sololift2 CWC-3, na néjz se toto prohlaseni vztahuje, je
v souladu s ustanovenimi smérnice Rady pro sblizeni pravnich pfedpist
¢Elenskych statl Evropského spolecenstvi v oblastech:
— Smérnice pro strojni zatizeni (2006/42/ES).
Pouzita norma: EN 809:2000.
— Smérnice pro nizkonapétové aplikace (2006/95/ES).
PouZzité normy: EN 60335-1:2007 a EN 60335-2-41:2003.
— Smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
(2004/108/ES).
Pouzité normy: EN 61000-6-2:2005 a EN 61000-6-3:2007.
— Smérnice o konstrukci vyrobk( (89/106/ES).
Pouzita norma: EN 12050-2:2000.
Toto ES prohlaseni o shodé je platné pouze tehdy, pokud je zvefejnéno
jako soucast instalacnich a provoznich navodu Grundfos (publikace
Cislo 97771616 0313).

DK: EF-overensstemmelseserklaering
Vi, Grundfos, erkleerer under ansvar at produktet Sololift2 CWC-3 som
denne erklaering omhandler, er i overensstemmelse med disse af
Radets direktiver om indbyrdes tilnaermelse til EF-medlemsstaternes
lovgivning:
— Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendt standard: EN 809:2000.
— Lavspaendingsdirektivet (2006/95/EF).

Anvendte standarder: EN 60335-1:2007 og

EN 60335-2-41:2003.
— EMC-direktivet (2004/108/EF).

Anvendte standarder: EN 61000-6-2:2005 og EN 61000-6-3:2007.
— Byggevaredirektivet (89/106/EQF).

Anvendt standard: EN 12050-2:2000.
Denne EF-overensstemmelseserklzaering er kun gyldig nar den
publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen
(publikationsnummer 97771616 0313).

DE: EG-Konformitatserklarung
Wir, Grundfos, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Sololift2 CWC-3, auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der EU-Mitgliedsstaaten tbereinstimmt:
— Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN 809:2000.
— Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1:2007 und

EN 60335-2-41:2003.
— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2:2005 und

EN 61000-6-3:2007.
— Bauprodukterichtlinie (89/106/EWG).

Norm, die verwendet wurde: EN 12050-2:2000.
Diese EG-Konformitatserklarung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der
Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veréffentlichungsnummer
97771616 0313) veréffentlicht wird.

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et toode
Sololift2 CWC-3, mille kohta k&esolev juhend kéib, on vastavuses EU
Néukogu direktiividega EMU likmesriikide seaduste iihitamise kohta,
mis késitlevad:
— Masinate ohutus (2006/42/EC).
Kasutatud standard: EN 809:2000.
— Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).
Kasutatud standardid: EN 60335-1:2007 ja EN 60335-2-41:2003.
— Elektromagnetiline tihilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).
Kasutatud standardid: EN 61000-6-2:2005 ja EN 61000-6-3:2007.
— Ehitustoodete direktiiv (89/106/EEC).
Kasutatud standard: EN 12050-2:2000.
Kéaesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see
avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber
97771616 0313) osana.

GR: AflAwon Zuppoépewong EC
Epeig, n Grundfos, SnAwVoupE pe aTTOKAEIOTIKG Bk pag uBuvn Ot Ta
TrpoidvTa Sololift2 CWC-3, oTa omoia avagépetal n Tapovoa dfAwon,
ouppop@wvovTal e TIG £§AG Odnyieg Tou ZupBouliou TTepi TTPOTEYYIoNG
TWV VOUOBECIWV TWV KPaTWV HEAWV Tng EE:
— Odnyia yia unxavrpara (2006/42/EC).
Mpdtutro Tou xpnoipotromenke: EN 809:2000.
— Odnyia xapnAng Tdong (2006/95/EC).
Mpdtutra Trou Xpnoipotromenkav: EN 60335-1:2007 kai
EN 60335-2-41:2003.
— Odnyia HAektpopayvnTikAg ZupBartotntag (EMC) (2004/108/EC).
Mpdtutra TTou pnoipotroienkav: EN 61000-6-2:2005 kai
EN 61000-6-3:2007.
— Odnyia Mapaywyrig Mpoiévtwv (89/106/EEC).
Mpdtutro Tou xpnoipotromenke: EN 12050-2:2000.
AuTA n diAwon cuppdpewong EC 1oxUel povov éTav ouvodelel TIg
odnyieg eykardoTtaong kai Asitoupyiag Tng Grundfos (Kwdikog eviUTTou
97771616 0313).

ES: Declaraciéon CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad
que el producto Sololift2 CWC-3, al cual se refiere esta declaracion,
esta conforme con las Directivas del Consejo en la aproximacion de las
leyes de los Estados Miembros del EM:
— Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Norma aplicada: EN 809:2000.
— Directiva de Baja Tension (2006/95/CE).

Normas aplicadas: EN 60335-1:2007 y EN 60335-2-41:2003.
— Directiva EMC (2004/108/CE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2:2005 y EN 61000-6-3:2007.
— Directiva de Productos de Construccion (89/106/CEE).

Norma aplicada: EN 12050-2:2000.
Esta declaracion CE de conformidad soélo es valida cuando se publique
como parte de las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
Grundfos (nimero de publicacién 97771616 0313).




FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le
produit Sololift2 CWC-3, auquel se référe cette déclaration, est
conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des
|égislations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-
dessous :
— Directive Machines (2006/42/CE).
Norme utilisée : EN 809 :2000.
— Directive Basse Tension (2006/95/CE).
Normes utilisées : EN 60335-1:2007 et EN 60335-2-41 :2003.
— Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).
Normes utilisées : EN 61000-6-2 :2005 et EN 61000-6-3 :2007.
— Directive sur les Produits de Construction (89/106/CEE).
Norme utilisée : EN 12050-2 :2000.
Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa
publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos
(numéro de publication 97771616 0313).

HR: EZ izjava o uskladenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je proizvod
Sololift2 CWC-3, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama
ovog Vijec¢a o uskladivanju zakona drzava ¢lanica EU:
— Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).
Koristena norma: EN 809:2000.
— Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).
Koristene norme: EN 60335-1:2007 i EN 60335-2-41:2003.
— Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).
Koristene norme: EN 61000-6-2:2005 i EN 61000-6-3:2007.
— Uredba o konstrukciji proizvoda (89/106/EEZ).
Koridtena norma: EN 12050-2:2000.
Ova EZ izjava o uskladnosti vaZzeca je jedino kada je izdana kao dio
Grundfos montaZnih i pogonskih uputa (broj izdanja 97771616 0313).

IT: Dichiarazione di conformita CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che il prodotto
Sololift2 CWC-3, al quale si riferisce questa dichiarazione, & conforme
alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE:
— Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norma applicata: EN 809:2000.
— Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

Norme applicate: EN 60335-1:2007 e EN 60335-2-41:2003.
— Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norme applicate: EN 61000-6-2:2005 e EN 61000-6-3:2007.
— Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE).

Norma applicata: EN 12050-2:2000.
Questa dichiarazione di conformita CE & valida solo quando pubblicata
come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos
(pubblicazione numero 97771616 0313).

KZ: EO calkecTik Typansl manimgeme
Bi3, Grundfos komnaHuscel, 6apnbik )ayankepLuinikneH, ocbl
manimgemere katbicTel 6onatbiH Sololift2 CWC-3 Gyiibimbl EO mylue
enAepiHiH 3aH LWbiFapyllbl XaprblKTapbiH YHAECTIPY Typansl MblHa
Eypoopaak KeHeciHiH xapnblkTapblHa Coiikec KeneTiHAiriH Manimgenmia:
— MexaHukanbik kypbinfeinap (2006/42/EC).
KonpaHnbinFaH ctaHaapt: EN 809:2000.
— TemeH KepHeyni XKababik (2006/95/EC).
KonpaHsinfan ctangapttap: EN 60335-1:2007 xeHe
EN 60335-2-41:2003.
— OnekTp marHuTTi yinecimainik (2004/108/EC).
KonaaHbinFan ctanaapttap: EN 61000-6-2:2005 xeHe EN 61000-6-
3:2007.
—  Kypbineic MaTepuanaapbl MeH KOHCTpYKUMSNapFa apHarfaH
AvipekTvea (89/106/EEC).
KongaHeinfan ctangapt: EN 12050-2:2000.
Byn EO caiikecTik Typansl Manimgeme Tek faHa pyHadoc
KOMNaHUACLIHbIH OPHATY XaHe naiiaanaHy HyckacblHbiH 6enimi peTiHae
xapamgpl (bacnara wbikkaH Hemipi 97771616 0313).

LV: EK pazinojums par atbilstibu prasibam
Sabiedriba GRUNDFOS ar pilnu atbildibu dara zinamu, ka produkts
Sololift2 CWC-3, uz kuru attiecas $is pazinojums, atbilst $adam
Padomes direktivam par tuvina$anos EK dalibvalstu likumdo$anas
normam:
— Masinbdves direktiva (2006/42/EK).

Piemérotais standarts: EN 809:2000.
— Zema sprieguma direktiva (2006/95/EK).

Piemérotie standarti: EN 60335-1:2007 un EN 60335-2-41:2003.
— Elektromagnétiskas saderibas direktiva (2004/108/EK).

Piemérotie standarti: EN 61000-6-2:2005 un EN 61000-6-3:2007.
— Bavmaterialu direktiva (89/106/EEK).

Piemérotais standarts: EN 12050-2:2000.
S7 EK atbilstibas deklaracija ir deriga vienigi tad, ja ir publicéta ka dala
no GRUNDFOS uzstadi$anas un ekspluatacijas instrukcijam
(publikacijas numurs 97771616 0313).

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiSkiame, kad gaminys Sololift2
CWC-3, kuriam skirta $i deklaracija, atitinka $ias Tarybos Direktyvas dél
Europos Ekonominés Bendrijos $aliy nariy jstatymy suderinimo:
— Masiny direktyva (2006/42/EB).

Taikomas standartas: EN 809:2000.
- Zemy jtampy direktyva (2006/95/EB).

Taikomi standartai: EN 60335-1:2007 ir EN 60335-2-41:2003.
— EMS direktyva (2004/108/EB).

Taikomi standartai: EN 61000-6-2:2005 ir EN 61000-6-3:2007.
— Statybos produkty direktyva (89/106/EEB).

Taikomas standartas: EN 12050-2:2000.
Si EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip
"Grundfos" jrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris
97771616 0313) dalis.

HU: EK megfeleléségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyediili felel6sséggel kijelentjik, hogy a
Sololift2 CWC-3 termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel
az Eurdpai Unid tagallamainak jogi iranyelveit 6sszehangold tanacs
alabbi el6irasainak:
— Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabvany: EN 809:2000.
— Kisfesziiltségti Direktiva (2006/95/EK).

Alkalmazott szabvanyok: EN 60335-1:2007 és

EN 60335-2-41:2003.
— EMC Direktiva (2004/108/EK).

Alkalmazott szabvanyok: EN 61000-6-2:2005 és

EN 61000-6-3:2007.
— Epitéipari Termék Direktiva (89/106/EGK).

Alkalmazott szabvany: EN 12050-2:2000.
Ez az EK megfeleléségi nyilatkozat kizarélag akkor érvényes, ha
Grundfos telepitési és Uizemeltetési utasitas (kiadvany szam 97771616
0313) részeként keril kiadasra.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
het product Sololift2 CWC-3 waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming is met de Richtlijnen van de Raad in zake de
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG lidstaten
betreffende:
— Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte norm: EN 809:2000.
— Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).

Gebruikte normen: EN 60335-1:2007 en EN 60335-2-41:2003.
— EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte normen: EN 61000-6-2:2005 en EN 61000-6-3:2007.
— Bouwproducten Richtlijn (89/106/EEC).

Gebruikte norm: EN 12050-2:2000.
Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze
gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en
bedieningsinstructies (publicatienummer 97771616 0313).

ilatkozat
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UA: Csiga4yeHHA npo BianoBigHicTb BUMoram €C
Komnaris Grundfos 3asiBnsie npo CBO BUKMIOYHY BiANOBiAaNbHICTb 3@
Te, wo npoaykT Sololift2 CWC-3, Ha sikuii nowmpoeTbes AaHa
Aeknapadis, Bignosigae Takum pekomeraauiam Pagu 3 yHidikauii
nNpaBoBKUX HOPM KpaiH - uneHis EC:
— MexaHiuHi npunaaw (2006/42/EC).

CraHgapTy, wo 3actocosyBanucs: EN 809:2000.
— Hwusbka Hanpyra (2006/95/EC).

CranfapTu, wo 3actocoByBanucs: EN 60335-1:2007 Ta

EN 60335-2-41:2003.
— EnekTpomarHiTHa cymicHicTb (2004/108/EC).

CraHngapTy, wo 3actocosyBanucsi: EN 61000-6-2:2005 Ta

EN 61000-6-3:2007.
— [vipekTnBa 3 KOHCTPYKLii npoaykuii (89/106/EEC).

CrangapTy, wo 3actocoByBanucsa: EN 12050-2:2000.
Lis neknapauis BignosigHocTti €C AicHa Tinbku B TOMy BUNaAKy, KO
ny6nikyeTbCcs Sk YacTuHa iHCTpykuin Grundfos 3 MoHTaxy Ta
ekcnnyartauii (Homep ny6nikauii 97771616 0313).

PL: Deklaracja zgodnosci WE
My, Grundfos, o$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze nasze
wyroby Sololift2 CWC-3, ktérych deklaracja niniejsza dotyczy, s
zgodne z nastepujgcymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisow
prawnych krajow cztonkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).

Zastosowana norma: EN 809:2000.
— Dyrektywa Niskonapigciowa (LVD) (2006/95/WE).

Zastosowane normy: EN 60335-1:2007 oraz

EN 60335-2-41:2003.
— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).

Zastosowane normy: EN 61000-6-2:2005 oraz EN 61000-6-3:2007.
— Dyrektywa Wyrobéw Budowlanych (89/106/WE).

Zastosowana norma: EN 12050-2:2000.
Deklaracja zgodnosci WE jest wazna tylko i wytgcznie wtedy kiedy jest
opublikowana przez firme Grundfos i umieszczona w instrukcji montazu
i eksploatacji (numer publikacji 97771616 0313).

PT: Declaragdo de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua unica responsabilidade que o produto
Sololift2 CWC-3, ao qual diz respeito esta declaragéo, esta em
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a
aproximagao das legislagbes dos Estados Membros da CE:
— Directiva Maquinas (2006/42/CE).
Norma utilizada: EN 809:2000.
— Directiva Baixa Tens&o (2006/95/CE).
Normas utilizadas: EN 60335-1:2007 e EN 60335-2-41:2003.
— Directiva EMC (compatibilidade electromagnética)
(2004/108/CE).
Normas utilizadas: EN 61000-6-2:2005 e EN 61000-6-3:2007.
— Directiva Produtos Construgéo (89/106/CEE).
Norma utilizada: EN 12050-2:2000.
Esta declaragdo de conformidade CE é apenas valida quando publicada
como parte das instrugdes de instalagao e funcionamento Grundfos
(nimero de publicagdo 97771616 0313).

RU: feknapauumsa o cootBeTcTBUUN EC
Mel, komnaHua Grundfos, co Bceit OTBETCTBEHHOCTbIO 3asiBMIEM, YTO
napenus Sololift2 CWC-3, k KOTOpbIM OTHOCUTCSI HacTosiLas
[leKknapaumsi, CoOTBETCTBYIOT crieaylolmm [upektusam Coseta
EBpocotosa 06 yHnduKkaLumm 3akoHoAaTenbHbIX NpeanMcanunii CTpaHx-
uneHos EC:
— MexaHuyeckue yctpoiicTea (2006/42/EC).
MpumensiBlunincs ctaHaapT: EN 809:2000.
— HuskosonbTHOe o6opyfosanue (2006/95/EC).
MpumensiBlunecs ctaHaapTel: EN 60335-1:2007 n
EN 60335-2-41:2003.
— OnekTpomarHuTHas coBMecTumocTb (2004/108/EC).
MpumensBlnecs ctaHaaptel: EN 61000-6-2:2005 n
EN 61000-6-3:2007.
— [vpekTnBa Ha CTPOUTENbHbIE MaTEpPNarnbl U KOHCTPYKLMUM
(89/106/E3C).
Mpumensswwuiica ctanaapt: EN 12050-2:2000.
,ElaHHaSl Aeknapauusa 0 COOTBETCTBUMN EC nmeer cuny TonbKO B criy4yae
ny6nvu<aul4m B COCTaBe MHCTPYKLUMWN NO MOHTaXy W 3Kcnnyatauuu Ha
npoaykumto nponasoacTea komnanum Grundfos (Homep nyGnukauumn
97771616 0313).

RO: Declaratie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declaram pe propria raspundere ca produsele
Sololift2 CWC-3, la care se refera aceasta declaratie, sunt in
conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizarii legilor
Statelor Membre CE:
— Directiva Utilaje (2006/42/CE).
Standard utilizat: EN 809:2000.
— Directiva Tensiune Joasa (2006/95/CE).
Standarde utilizate: EN 60335-1:2007 si EN 60335-2-41:2003.
— Directiva EMC (2004/108/CE).
Standarde utilizate: EN 61000-6-2:2005 si EN 61000-6-3:2007.
— Directiva referitoare la produsele pentru constructii (89/106/CEE).
Standard utilizat: EN 12050-2:2000.
Aceasta declaratie de conformitate CE este valabila numai cand este
publicata ca parte a instructiunilor Grundfos de instalare si functionare
(numar publicatie 97771616 0313).

SK: Prehlasenie o konformite EU
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju pInt zodpovednost, Zze
vyrobok Sololift2 CWC-3, na ktory sa toto prehlasenie vztahuje, je
v stlade s ustanovenim smernice Rady pre zbliZzenie pravnych
predpisov ¢lenskych Statov Eurépskeho spologenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
Pouzita norma: EN 809:2000.
— Smernica pre nizkonapatové aplikacie (2006/95/EC).
PouZzité normy: EN 60335-1:2007 a EN 60335-2-41:2003.
— Smernica pre elektromagneticki kompatibilitu (2004/108/EC).
Pouzité normy: EN 61000-6-2:2005 a EN 61000-6-3:2007.
— Smernica o konstrukcii vyrobkov (89/106/EEC).
MpumensBlniica ctanaapt: EN 12050-2:2000.
Toto prehlasenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené
ako sucast montaznych a prevadzkovych pokynov Grundfos (publikacia
Cislo 97771616 0313).

Sl: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so nasi izdelki
Sololift2 CWC-3, na katere se ta izjava nanasa, v skladu z naslednjimi
direktivami Sveta o priblizevanju zakonodaje za izenaevanje pravnih
predpisov drzav ¢lanic ES:
— Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljena norma: EN 809:2000.
— Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).
Uporabljeni normi: EN 60335-1:2007 in EN 60335-2-41:2003.
— Direktiva o elektromagnetni zdruZljivosti (EMC) (2004/108/ES).
Uporabljeni normi: EN 61000-6-2:2005 in EN 61000-6-3:2007.
— Direktiva konstruiranja proizvoda (89/106/EGS).
Uporabljena norma: EN 12050-2:2000.
ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos
instalacije in navodil delovanja (publikacija Stevilka 97771616 0313).

RS: EC deklaracija o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovorno$¢u da je proizvod
Sololift2 CWC-3, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama
Saveta za uskladivanje zakona drzava ¢lanica EU:
— Direktiva za masine (2006/42/EC).

Koris¢en standard: EN 809:2000.
— Direktiva niskog napona (2006/95/EC).

Kori¢eni standardi: EN 60335-1:2007 i EN 60335-2-41:2003.
— EMC direktiva (2004/108/EC).

Kori¢eni standardi: EN 61000-6-2:2005 i EN 61000-6-3:2007.
— Direktiva o konstrukciji proizvoda (89/106/EEC).

Kori$¢en standard: EN 12050-2:2000.
Ova EC deklaracija o usaglasenosti vazeca je jedino kada je izdata kao
deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 97771616
0313).




Fl: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, etté tuote
Sololift2 CWC-3, jota taméa vakuutus koskee, on EY:n jasenvaltioiden
lainsaadannon yhdenmukaistamiseen téahtaavien Euroopan neuvoston
direktiivien vaatimusten mukainen seuraavasti:
— Konedirektiivi (2006/42/EY).
Sovellettu standardi: EN 809:2000.
— Pienjannitedirektiivi (2006/95/EY).
Sovellettavat standardit: EN 60335-1:2007 ja
EN 60335-2-41:2003.
— EMC-direktiivi (2004/108/EY).

Sovellettavat standardit: EN 61000-6-2:2005 ja EN 61000-6-3:2007.

— Rakennustuotedirektiivi (89/106/ETY).

Sovellettu standardi: EN 12050-2:2000.
Tama EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se
julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja kayttoohjeita (julkaisun
numero 97771616 0313).

SE: EG-forsdakran om 6verensstaimmelse
Vi, Grundfos, forsakrar under ansvar att produkten Sololift2 CWC-3,
som omfattas av denna foérsakran, ar i 6verensstammelse med radets
direktiv om inbérdes narmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning,
avseende:
— Maskindirektivet (2006/42/EG).
Tillampad standard: EN 809:2000.
— Lagspéanningsdirektivet (2006/95/EG).
Tillampade standarder: EN 60335-1:2007 och
EN 60335-2-41:2003.
— EMC-direktivet (2004/108/EG).
Tillampade standarder: EN 61000-6-2:2005 och EN 61000-6-
3:2007.
— Byggproduktdirektivet (89/106/EEG).
Tillampad standard: EN 12050-2:2000.
Denna EG-férsakran om dverensstammelse ar endast giltig nar den
publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion
(publikation nummer 97771616 0313).

TR: EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Sololift2 CWC-3
trtnlerinin, AB Uyesi Ulkelerin kanunlarini birbirine yaklastirma tizerine
Konsey Direktifleriyle uyumlu oldugunun yalnizca bizim
sorumlulugumuz altinda oldugunu beyan ederiz:
— Makineler Yonetmeligi (2006/42/EC).

Kullanilan standart: EN 809:2000.
— Disik Voltaj Ydnetmeligi (2006/95/EC).

Kullanilan standartlar: EN 60335-1:2007 ve

EN 60335-2-41:2003.
— EMC Diretifi (2004/108/EC).

Kullanilan standartlar: EN 61000-6-2:2005 ve EN 61000-6-3:2007.
—  Yapi Urtinleri Yénergesi (89/106/EEC).

Kullanilan standart: EN 12050-2:2000.
isbu EC uygunluk bildirgesi, yalnizca Grundfos kurulum ve calistirma
talimatlarinin (basim numarasi 97771616 0313) bir pargasi olarak
basildigi takdirde gegerlilik kazanmaktadir.

CN: EC Fmea=H+

BRNBLEERNHLVNERETEH , & Sololift2 CWC-3 , BlZ&H
EFE}EZF&E , HERHAGEHRAELZEET —BNWATRABRSELE
™

- HUMIREIES (2006/42/EC).

FR R4 | EN 809:2000,
- {EBEES (2006/95/EC).

FRA#R | EN 60335-1:2007 # EN 60335-2-41:2003,
- EBHRAMIED (2004/108/EC),

FRA#RA : EN 61000-6-2:2005 1 EN 61000-6-3:2007,
- BRFRIED (89/106/EEC).

FR R4 : EN 12050-2:2000,
AECEMUFHREENKLERRSRERSFM (HKRS
97771616 0313 ) K —HHHE XK.

P

[eknapauus o COOTBETCTBUM Ha TeppuTopumn PO
KananuaauvoHHble HacocHble ycTaHoBku Sololift cepTudnumpoBaHsl Ha
cooTBeTcTBUE TpeGoBaHUAM TEXHUYECKOro pernameHTa o
6Ge3onacHocT MawwmnH u o6opyaosaHus (MoctaHoBneHne
npaeutenscTea P® ot 15.09.2009 Ne753).

ﬂeKﬂapaLlMﬂ O COOTBETCTBUU:

Ne [1-DK.AN30.B.01855, cpok geiicteus go 03.02.2018 r.

Wctpa, 1 beBpans 2013 1.

KacatkuHa B. B.
PykoBoauTens oTaena kayecTsa,
9KOMornu n oxpaHel Tpyaa
00O IpyHadoc WUctpa, Poccust
143581, MockoBckas obnacTb,
WVCTpUHCKMiA panioH,

Aep. Newkoso, 4.188

Bjerringbro, 15th September 2011

L (b b

Svend Aage Kaae
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.

ilatkozat

6ségi nyi

Megfelel
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Figyelmeztetés

A telepités megkezdése el6tt ezt

a telepitési és iizemeltetési utasitast
feltétleniil olvassa el. A telepitést és
lizembe helyezést a helyi
jogszabdlyoknak, az EN 12056-4

szabvanynak, és az altalanos ipardgi
gyakorlatnak megfelel6en kell végezni.

Figyelmeztetés

A termék hasznalatahoz termékismeret
és tapasztalat sziikséges.

Csobkkent fizikalis, mentalis vagy
érzékelési képességekkel rendelkez6
személyeknek tilos a termék
haszndlata, hacsak hozza érté személy
feliigyelet alatt nincsenek, vagy egy

a biztonsdgukért felelé6s személy altal
ki nem lettek képezve a termék
hasznalatdra.

Gyermekek nem hasznéalhatjak és nem
jdtszhatnak ezzel a termékkel.

1. A dokumentumban alkalmazott
jelolések

Figyelmeztetés

Az olyan biztonsdgi elbirasokat,
amelyek figyelmen kiviil hagydsa
személyi sériilést okozhat, az dltaléanos
Veszély-jellel jeléljiik.

Ez a jel azokra a biztonsdgi el6irdsokra
hivja fel a figyelmet, amelyek figyelmen

kiviil hagyasa a gépet vagy annak

miikédését veszélyeztetheti.

Itt a munkat megkénnyité és a

biztonsdgos lizemeltetést el6segitd
tandcsok és megjegyzések talalhatoak.

2. Altalanos tudnivalék

A CWC-3 kis méretli, kompakt, automatikusan
miikod6 atemeld berendezés kommunalis szennyviz
szallitasara olyan helyeken, ahol a szennyviz nem
tud kdzvetlenil, gravitaciés médon a csatornaba
folyni.

Amennyiben hosszabb ideig

(pl. szabadsdg alatt) nem hasznaljak
a berendezést, javasoljuk, hogy

a csatlakozo WC tartaly viz
betaplaldsat zarjak el.

Vigyazat

Ez egy haztartasi berendezés.

A berendezéshez csatlakoztatott WC-t
rendeltetés szeriien lehet hasznalni,
minimalis karbantartds igény mellett.
A berendezés automatikusan, a tartaly
folyadékszintje alapjan miik6dik.

A garancia csak a fekadlias, WC-papirt is
tartalmazé szennyviz dtemelésére
hasznalt berendezésekre vonatkozik.
Az idegen targyak, pl. pamut, vatta,
gumiovszer, tisztasdgi betét, pelenka,
nedves térl6kendé, étel, haj, szér, fém,
fa vagy miianyag targyak altal okozott
meghibdsodds nem tartozik a garancia
korébe. Oldbészerek, savak és egyéb
vegyszerek szintén karositjak
a berendezést, és érvénytelenitik
a garanciat.

3. Alkalmazasi teriiletek

A termék csak zuhanykabin, bidé és/vagy kad,
valamint falra szerelhet6 toalett szennyvizének
szallitasara alkalmas. A kompakt atemel6

berendezés falon beliili elhelyezésre alkalmas.

Alkalmazasok az EN 12050-3
szabvanynak megfelel6en.

Nem alkalmas koziileti alkalmazadsokra;
a felhasznalék szama korlatozott.
Telepitheté kézvetleniil csatlakoztatva
a toaletthez vagy a helyiségen beliil
elhelyezve, mint szaniter berendezés.
A masodik toalettnek mindenképpen
a visszatorlasztasi szint felett kell
lennie.

A terméket a padléhoz kell régziteni

a felemelkedés és az elfordulds
megel6zése érdekében.

Megjegyz.



4. Szallithato kdozegek

Kommunalis szennyviz fekalia és toalettpapir
tartalommal.

Normal hasznalattal jaré folyadékok a csatlakoztatott
berendezések tisztitasabol eredéen. pH érték: 4-10.

A termékkel tilos erés vegyi hatdasu
anyagokat és oldoszereket
szivattyuzni. Lasd a gyors utmutatét.

A berendezést 4, 6 és 9 literes 6blitési
térfogatokhoz tervezték. A 4-literes
oblitést csak kis szildrdanyag tartalmua
kézegnél szabad hasznalni.

5. Telepités

: A termék kabele nem hasznalhaté
emelésre vagy huzasra.

A terméket a karbantartds és javitds
érdekében kénnyen hozzaférheté
helyen kell elhelyezni.

Ha az atemel6 berendezést fal mégé
telepitik, a javitashoz sziikséges helyet
biztositani kell.

A terméket fagymentes helyiségben
kell elhelyezni, hogy megakadalyozzuk
a szivattyuzott folyadék befagydsat.

Gy6z6djén meg réla, hogy a kiilsé

csbvezetékek megfelel6en vannak

szigetelve.

A nyomécsének merev falinak kell
lennie, az anyaga lehet példaul réz
vagy PVC ragasztott kotésekkel.

Az épiilet felé térténé vibracio
dtaddsdnak megel6zése érdekében
gy6z6djén meg rdla, hogy

a csévezetéket alaposan régzitették,
a szerelvények nem mozognak és
nincsenek kbézvetlen kapcsolatban az
épiilettel.

Uzemzavar vagy magas tartalyszint esetén
hangjelzést adé hibajelzé késziilék rendelhetd
a berendezéshez (zajszint 75dB(A)).
Cikkszam: 97772315.

N

.

Hibajelzd késziilék

TMO4 9469 4310

1. abra

6. Elektromos csatlakozas

Gy6z6djon meg rola, hogy a berendezés megfelel
a telepités helyén rendelkezésre all6 haldzati
fesziiltségnek és frekvencianak.

Az elektromos csatlakoztatast a helyi eléirasoknak
megfeleléen kell végezni.

Figyelmeztetés

A berendezést foldelni kell.
Telepiteni kell egy életvédelmi
biztonsdgi kapcsolét (Fi relét) a fold
hibadram elleni védelem érdekében.
Ez biztositja a védelmet, ha
hagyomaényos vagy egyéb féldelé
csatlakozoval ellatott dugaljat hasznal.
A berendezést egy minden péluson
legalabb 3 mm kontaktustavolsagu
fékapcsolohoz kell csatlakoztatni.
Tulmelegedés esetén a h6kapcsolo
lekapcsolja a motort, majd

automatikusan visszakapcsolja, ha az
kelléen lehdilt.

Az elektromos csatlakoztatast az alabbi tablazat
alapjan kell elvégezni.

. . Nagy-
Piac Eurépa Britannia AU
Csatlakoz6
7. Szerviz
Figyelmeztetés

A terméket csak az arra megfelel6en
kiképzett személy javithatja.

Ha a tapkabel sériilt, azt a gydrtonak,
a gyarto szervizpartnerének, vagy mds,
képzett szakembernek ki kell cserélnie.
A biztonsadgos és megbizhaté miik6dés
érdekében mindig eredeti Grundfos
alkatrészeket hasznaljon.
A szervizkészletekrdl informaciét talal:
www.grundfos.com > WebCAPS > Service.

A terméket a szervizbe szillitas elétt

alaposan meg ill. ki kell tisztitani.
Méskiilonben a garancia érvényét
vesziti.

7.1 Karbantartasi dokumentacio

A szerviz dokumentaciok elérési utvonala az
interneten: www.grundfos.com > WebCAPS >
Service.

Ha tovabbi kérdései vannak, keresse meg a
legkdzelebbi Grundfos vallalatot, vagy szerviz
partnert.

Magyar (HU)
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7.2 Karbantartas

Az atemel6 berendezés nem igényel kildnleges
karbantartast, de ajanlott évente egyszer ellenérizni
a mikodést, illetve a cs6csatlakozasokat.

Evente egyszer cserélje a szénsz(irét.
Lasd 7.4 Szerviz utasitasok fejezet.

7.3 A futasi id6 beallitasa

A gyari beallitas a legtdébb cs6halozat esetén
biztositja a megfelel6 mikddést.

Amennyiben a cs6vezeték kiildnsen hosszu vagy
rovid, szlikség lehet a futasi id6 beallitasara.

A futasi id6 beallitasardl bévebb informaciot az
interneten talal: www.grundfos.com > WebCAPS.

7.4 Szerviz utasitasok

A termék kialakitasanak készdnhetéen a javitas
lzemzavar vagy blokkolt szivattyu esetén is kénnyen
végrehajthato.

A kovetkezd fejezetekben megadott szamok ezen
kezelési utasitas végén talalhat6 képekre utalnak.

Figyelmeztetés

Barmilyen javitasi munka megkezdése
elé6tt el kell tavolitani a biztositékokat,
ki kell huzni a dugut, vagy le kell
kapcsolni a tapfesziiltséget.
Gy6z6djon meg arrél, hogy

a tapfesziiltség véletlen
visszakapcsolds ellen biztositva van-e.
Leadllitas utan meg kell varni, amig

a forgo alkatrészek megallnak.

A terméket csak az arra megfelel6en
kiképzett személy javithatja.

Jarokerék/apritokés beragadas

1.1 Kapcsolja le a tapfesziltséget.

1.2 Csavarozza ki a dugot a fedélen.

1.3 Helyezze be a csavarhizét (min. 110 mm)
a lyukon keresztil a tengely végén talalhato
vajatba.

Forditsa el a tengelyt jobbra majd balra igy
megszabaditva a jarokereket/apritokést
a szennyezddéstol.

1.4 Helyezze vissza a dugot, kapcsolja vissza
a tapfesziltséget, igy ellenérizve, hogy
a jarokerék/apritokés szabadon forog.

Elektromos furégéppel torténé lizemeltetés

2.1 Ha a berendezést nem lehet mikddtetni normal
maédon, villamos energiaval, akkor a toalettet és
a tartalyt le lehet Uriteni egy elektromos furégép
segitségével. De mindez el6tt kapcsolja le
a tapfesziiltséget.

Nyomaskapcsol6 csévezetéke eldugult

A nyom_askapcsolo egységet ki lehet

szerelni.

3.1 Ha avizszint a tartdlyban a motor karimaja felett
van, akkor Uritse le a tartalyt az Urit6csé
segitségével. De mindez elétt kapcsolja le
a tapfesziltséget.

3.2 Csavarozza le a fedelet.

3.3 Huzza ki a komplett nyomaskapcsolot.

3.4 Ellenérizze és tisztitsa meg a nyomaskapcsold
csovét.

Gy6z6djon meg réla, hogy a csé tetején
1évé kis toml6 nem tomédétt el, amikor
kitisztitotta a csévet!

Nedvesitse meg a nyomdskapcsolé
tomito feliiletét a kbnyebb beszerelés
érdekében.

Megjegyz.

Idegen test a tartalyban

Ha a vizszint a tartédlyban a motor karimaja felett
van, akkor Uritse le a tartalyt az rit6cs6
segitségével. Lasd 3.1. De mindez el6tt kapcsolja le
a tapfesziltséget.
Csavarozza le a fedelet. Lasd 3.2.
4.1 Tavolitsa el a motor karimajan talalhaté négy
csavart.
4.2 Emelje fel a motor karimajat, hogy csokkentse
az O-gylirli 6sszenyomasat. Helyezze be
a csavarhzét a tapkabel aljan 1évé vajatba és
nyomja lefelé.
4.3 Emelje ki a teljes motor-szivattyu egységet
a fogantyuk segitségével.

- Emelje az egységet fiiggblegesen,
Megjegyz.
“ mielé6tt billentené!

4.4 Ellendrizze és tisztitsa meg a tartalyt és
a jarokereket/apritokést.

Figyelmeztetés
Bédnjon 6vatosan az apritokés éleivel.
Viseljen véd6kesztyiit.

Szénsziiré

5. A szénsziirét évente egyszer cserélni kell
a megfeleld szlirési funkcio biztositasa
érdekében.

Szénsziiré helyett szell6z6¢cs6
hasznalata is lehetséges. Ebben az

esetben viszont szell6ztetd szelepre is

sziikség van. Cikkszam: 98059587.



8. Miiszaki adatok
Tapfesziiltség
1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

Teljesitményfelvétel
Max. 620 W.

Teljesitmény tényezé
Cos ¢ 0,87 /0,92.
Fordulatszam

2800 min-!.

Névleges aramfelvétel
3,0 A.

Szigetelési osztaly

F.

Zajszint

<70 dB(A), 12050-2 szerint.

Térfogataram
Max. 137 I/min.

Rendszernyomas
Szivattyd max. emelémagassag: 8,0 m.
Berendezés max. emel6magassaga: 6,0 m.

A rendszer 6sszes emelémagassdga

nem haladhatja meg a 6 m-t
"l a csatlakoztatott szaniter berendezések

biztonsdgos liritése érdekében.
Tapkabel
1,5 m, 0,75 mm? (HO5VV-F-3G).
Netté tomeg
7,1 kg.

Start és stop szintek
Start: 72 mm a tartaly alja felett.
Stop: 52 mm a tartaly alja felett.

Folyadék hémérséklet
Max. 50 °C.

Kornyezeti hémérséklet
+5°C ... +35 °C.

Uzemméd

S3-50 % - 1 perc (30 masodperc be; 30 masodperc
ki).

Jeldlés

Ce

Minésitések

&gs @)

M
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9. Hibakeres6 tablazat

A

Figyelmeztetés

Tavolitsa el a biztositékokat, huzza ki a dugét, vagy kapcsolja le a tapfesziiltséget.
Gy6z6djén meg arrél, hogy a tapfesziiltség véletlen visszakapcsolds ellen biztositva van-e.

Leadllitas utan meg kell varni, amig a forgé alkatrészek megallnak.

A terméket csak az arra megfelel6en kiképzett személy javithatja.
Lasd még 7.4 Szerviz utasitasok fejezet.

Hiba Ok Elharitas
1. A motor nem indul, a) Tapfesziltség hiba. Allitsa helyre a tapellatast.
amikor az tartalyban =)y "\ crek kiggett. Cserélie ki a biztositékot.

1évo folyadék szintje
elérte a beallitott start
szintet.

Ha az uj biztositék egybdl kiég,
akkor a kabel vagy a motor
hibas.

Vizsgalja meg a kabelt és a motort.
Ha a kabel vagy a motor hibas, cserélje
a hibas alkatrészt.

c) Jarokerék/apritokés beragadt. Szabaditsa ki a jarokereket/apritokést,
A hévédelem kioldott. és varjon amig a motor kihdl és
a hékioldo visszakapcsol.
d) Nyomaskapcsol6 eldugult. Szerelje ki a nyomaskapcsolot és
tisztitsa meg a csovet.

2. A motor jar, a) Jarokerék/apritokés beragadt.  Tisztitsa meg a jarokereket/apritokést és
"zimmdog", de nem ellendrizze a szabad forgast.
mukodik. b) Motor vagy kondenzator hiba. Cserélje ki a motort vagy

a kondenzatort.
c) Vezérlépanel hiba. Cserélje ki a vezérlépanelt.

3. A motor folyamatosan, a) Viz szivarog a tartalyba. Ellen6rizze a szivarg6 berendezést.
vagy rendellenes P . e - .
idépontban fut. b) V|zszwa’rga"s a Eartalyba Ellendrizze a visszacsap6 szelepet.

a nyomacsd feldl.
c) A nyomaskapcsolo Cserélje ki a nyomaskapcsol6 egységet.
meghibasodott.

4. A motor jar, de nem a) A szivattyu vagy a tartaly Sziintesse meg a dugulast.
viz nem jut ki eldugult.

a tartalybol. b) Levegd szorult a szivattylba Ellendrizze a tartalyon 1évé Iégtelenitd

vagy a szivattyuhazon lévé szelep mikodését.

légtelenité nyilas eltomédott. Ellenérizze, hogy a szénsz(iré nem
nedves-e.
Ellenérizze a szivattyun 1évé légtelenitd
szelep mikodését.

c) A nyomoécsonk vagy Sziintesse meg a dugulast.

a nyomocsd eldugult. Ellenérizze a visszacsap6 szelepet.

5. Az atemeld a) A nyomocsé tul hosszu vagy Névelje meg a nyomocsd atmérojét.
berendezés lassan a kényokok szama tul nagy. Valtoztasson a cs6halézaton a kdnyokok
ardl. szamanak csokkentéséhez.

A kdnydkoket cserélje hosszitott
tipusura.
b) A szivattyuhaz szivarog. Cserélje a szivattyuhazat (alkatrész).
c) Hidraulika vagy az apritokés Ellenérizze és tisztitsa meg a hidraulikat
beragadt. és az apritokést.

6. Csorg6 zaj az a) Idegen test kerdilt Tavolitsa el az idegen testet.
atemeldbdl, de a viz a jarokerékhez/apritokéshez.
ardl.

7. Kellemetlen szag a) A szénszlrd elszennyezddott. Cserélje a szénsz(r6t.

a tartalybol.

10



Hiba

Elharitas

8. Aviz az alsé
csatlakozoéra kotott
tusolobol vagy egyéb

eszkdzbdl lassan urdl.

Visszaaramlas az
atemeld berendezés
feldl.

A visszacsapo szelep a
bemeneten eldugult, nem nyit
vagy nem zar megfelel6en.

Ellenérizze a visszacsapo szelepet.

b) Hidraulika vagy az apritokés Ellenérizze és tisztitsa meg a hidraulikat
beragadt. és az apritdkést.
c) A start szint megvaltozott. Ellenérizze és tisztitsa meg
a nyomaskapcsold csovét.
d) Tul kicsi a bemeneti oldalon Alkalmazzon nagyobb atméréji tomlét/

a tomlé/csé atmérs.

csovet.

10. Hulladékkezelés

A termék vagy annak részeire vonatkozo
hulladékkezelés a kdrnyezetvédelmi szempontok

betartasaval torténjen:

1. Vegylk igénybe a helyi hulladékgydjté vallalat

szolgaltatasat.

2. Ha ez nem lehetséges, konzultaljon
a legkdzelebbi Grundfos vallalattal vagy

szervizzel.

A miszaki valtoztatasok joga fenntartva.

Magyar (HU)
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)OZIAISZS SOjpunIc)

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.

Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin

1619 Garin Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.

GrundfosstraRe 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Mpeactasutenscrteo MPYHOPOC B
MwuHcke

220125, MuHck

yn. WadapHsiHckas, 11, od. 56

Ten.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
®dakc: +7 (375 17) 286 39 71

E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Trg Heroja 16,

BiH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630

CEP 09850 - 300

Sé&o Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakuville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Honggiao development Zone

Shanghai 200336

PRC

Phone: +86 21 612 252 22

Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin

HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB

Mestarintie 11

FIN-01730 Vantaa

Phone: +358-(0)207 889 900

Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schluterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany

Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kift.
Park u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited

118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

JI. Rawa Sumur Ill, Blok 11l / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909

Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan

Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431



Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000

Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stromsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhées, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Roméania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county lIfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

OO0 lpyHadoc

Poccus, 109544 Mocksa, yn. LWkonbHas
39

Ten. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
®dakc (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavnistvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovi¢a 2a/29
YU-11000 Beograd

Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496

Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688

Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o.

Slandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Crnuge
Phone: +386 1 568 0610

Telefax: +386 1 568 0619

E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

Corner Mountjoy and George Allen
Roads

Wilbart Ext. 2

Bedfordview 2008

Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066

E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MolIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi

lhsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979

Telefax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

TOB IPYHOPOC YKPAIHA
01010 Kuis, Byn. MockoBcbka 86,
Ten.:(+38 044) 390 40 50

dax.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Rep-
resentative Office of Grundfos Kazakhstan
in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

TenedoH: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291

Pakc: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 06.05.2013

Grundfos szervizek
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Fuggelék

Magyar (HU) Installation and operating instructions, correction sheet

Correction to installation and operating instructions for Grundfos Sololift2, CWC-3 lifting stations. Part
number 97771616.

This EU declaration of performance applies as from May 15 2013.

GB:

EU declaration of performance in accordance with Annex Ill of

oo

©®

Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

Unique identification code of the product type:
— EN 12050-3.
Type, batch or serial number or any other element allowing
identification of the construction product as required pursuant to
Article 11(4):
— Sololift2 CWC-3 lifting stations marked with EN 12050-3 on
the nameplate.
Intended use or uses of the construction product, in accordance
with the applicable harmonised technical specification, as
foreseen by the manufacturer:
— Lifting stations for pumping of wastewater containing faecal
matter for limited applications according to EN 12050-3.
Name, registered trade name or registered trade mark and
contact address of the manufacturer as required pursuant to
Article 11(5):
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Denmark.
NOT RELEVANT.
System or systems of assessment and verification of constancy
of performance of the construction product as set out in Annex

— System 3.
In case of the declaration of performance concerning a
construction product covered by a harmonised standard:
— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identification number:
0197.
Performed test according to EN 12050-3 under system 3.
(description of the third party tasks as set out in Annex V)
— Certificate number:
LGA-Certificate No 7313131. Type-tested and monitored.
NOT RELEVANT.
Declared performance:
The products covered by this declaration of performance are in
compliance with the essential characteristics and the
performance requirements as described in the following:
— Standard used: EN 12050-3:2000.

. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in

conformity with the declared performance in point 9.

BG:

oo

©

Oeknapauus Ha EC 3a uansnHeHue cbrnacHo Axekc Il Ha
pernameHT (EC) Ne 305/2011
(PernameHT 3a cTpOUTENHUTE NPOAYKTH)

YHWKaneH naeHTUUKaLNOHEH KOA Ha TUMa NPoAYKT:

— EN 12050-3.

TunoB, NapTUaeH Un CepueH HOMEp Ha BCEKU APYr enemMeHT,

no3BoNsBall MAEHTUMUKALNA Ha CTPOUTENHUS NPOAYKT,

naucksaHa cbrnacHo Ynex 11(4):

— Moepguratennu ctaHuum Sololift2 CWC-3, o3Havenu ¢ EN
12050-3 Ha Tabenarta ¢ AaHHW.

Ynotpe6a unu ynotpe6u no npegHasHaveHne Ha CTPOUTENHUS

NPOAYKT, B CbOTBETCTBUE C NPUNOXMMATa XapMOHN3NpaHa

TexHuyecka cneundukaLns, KakTo € NpeaBuaeHo oT

nponseoanTens:

— ToBauraTenHu CTaHUMM 3a U3NOMNBaHE Ha OTNaAHN BOAW,
CbAbpXaLK (ekanHu BelecTsa, 3a orpaHuieHo
npunoxexue, cbrnacHo EN 12050-3.

Wme, 3ana3eHo TbProBCKO MMe UMK 3anaseHa TbProBcka Mapka

1 anpec 3a KOHTaKT Ha NPOM3BOAMTENS, KaKTO Ce U3NCKBa

cbrnacHo Ynex 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Nanus.

HE CE OTHACH 3A CINTYYASA.

CuncTema unn CUCTeMM 3a OLIEHKa W NpoBepka Ha

YCTOYMBOCTTA Ha U3MbIHEHNETO Ha CTPOUTENHNSA NPOAYKT,

KaKTO € U3noxeHo B AHekc V:

— Cuctema 3.

B cnyyait Ha Aeknapauus 3a U3nbiHeHUe, OTHacsLWa ce 3a

CTPOMTENEH NPOAYKT, KOWTO Nonaga B o6cera Ha XapMOHU3UpaH

cTaHaapT:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, naeHTudmkaumnoHeH
Homep: 0197.

WManbnHeH TecT B cbotetcTBne ¢ EN 12050-3 cbrnacHo
cuctema 3.

(onucanue Ha 3aaayn Ha TPETW NULA, KaKTO € N3NOXEHO B
AHekc V)

— Homep Ha cepTtudukat: LGA ceptucbukat Ne 7313131.
TecTsaH 3a TMn 1 HabnoaasaH.

HE CE OTHACH 3A CNYYAA.

[eknapupaHo n3nbhHeHue:

MpoaykTuTe, NPeAMET Ha Tasn [eknapaums 3a usnbiHeHue, ca

B CbOTBETCTBNE C OCHOBHUTE XapaKTEPUCTUKN 1 U3NCKBAHWSA 3a

M3NbIHEHNe, ONUCaHN No-aony:

— Mpunoxen ctanaapt: EN 12050-3:2000.

. ManbnHeHneTo Ha NpoaykTa, NOCoYeH B To4kM 11 2, e B

CbLOTBETCTBME C [1EKNIAapMpPaHOTO U3MbIHEHNE B To4Ka 9.
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Cz:

oo

©o®

Prohlaseni o viastnostech EU v souladu s D n
predpisu (EU) &. 305/2011
(Pfedpis pro stavebni vyrobky)

Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
— EN 12050-3.
Typ, davka nebo vyrobni &islo nebo jakykoliv prvek umoznujici
identifikaci stavebniho vyrobku podle pozadavku Clanku 11(4):
— Cerpaci stanice Sololift2 CWC-3 s oznagenim EN 12050-3 na
typovém Stitku.
Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci vyrobce:
— Cerpaci stanice odpadnich vod s fekaliemi pro omezené
pouziti podle normy EN 12050-3.
Nazev, registrovany obchodni nazev nebo registrovana
ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce podle poZzadavku
Clanku 11(5):
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dansko.
NESOUVISI.
Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku podle ustanoveni Dodatku V:
— Systém 3.
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku
zahrnutého v harmonizované normé:
- TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifika&ni &islo:
0197.
Proveden test podle EN 12050-3 v systému 3.
(popis ukolu treti strany podle ustanoveni Dodatku V)
- Cislo certifikatu:
Certifikat LGA €. 7313131. Typ testovan a monitorovan.
NESOUVISI.
Prohlasované vlastnosti:
Vyrobky uvedené v tomto Prohlaseni o vlastnostech jsou v
souladu se zakladnimi charakteristikami a pozadavky na
vlastnosti, jak je popsano nize:
— Pouzita norma: EN 12050-3:2000.

. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 v souladu s

prohlasovanymi vlastnostmi v bodé 9.

DK:

EU-ydeevnedeklaration i henhold til bilag lll af forordning (EU)

oo

©®

nr. 305/2011
(Byggevareforordningen)

Varetypens unikke identifikationskode:
— EN 12050-3.
Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for
angivelse ved hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres
som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4:
— Sololift2 CWC-3-beholderanleeg der er maerket med EN
12050-3 pa typeskiltet.
Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i
overensstemmelse med den gzeldende harmoniserede tekniske
specifikation som pataenkt af fabrikanten:
— Beholderanleaeg til pumpning af spildevand med faekalier til
begreensede anvendelsesformal i henhold til EN 12050-3.
Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller
registrerede varemaerke og kontaktadresse som kreevet i
henhold til artikel 11, stk. 5:
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danmark.
IKKE RELEVANT.
Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af at bygge-
varens ydeevne er konstant, jf. bilag V:
— System 3.
Hvis ydeevnedeklarationen vedrerer en byggevare der er
omfattet af en harmoniseret standard:
— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikationsnummer:
0197.
Udfert test i henhold til EN 12050-3 efter system 3
(beskrivelse af tredjepartsopgaverne, jf. bilag V).
— Certifikatnummer:
LGA-certifikat nr. 7313131. Typetestet og overvaget.
IKKE RELEVANT.
Deklareret ydeevne:
De produkter der er omfattet af denne ydeevnedeklaration, er i
overensstemmelse med de vaesentlige egenskaber og
ydelseskrav der er beskrevet i falgende:
— Anvendt standard: EN 12050-3:2000.

. Ydeevnen for den byggevare der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i

overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
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DE:

EU-Leistungserklarung gemaB Anhang lll der Verordnung (EU)

oo

©®

Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)

Einmalige Kennnummer des Produkttyps:

— EN 12050-3.

Typ, Charge, Seriennummer oder jedes andere Element, das

eine Identifizierung des Bauprodukts erlaubt, wie in Artikel 11

(4) vorgeschrieben.

— Hebeanlagen Sololift2 CWC-3, auf dem Typenschild mit EN
12050-3 gekennzeichnet.

Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des

Bauprodukts, gemaR den geltenden harmonisierten

technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:

— Hebeanlagen fiir die Férderung von fakalienhaltigem
Abwasser zur begrenzten Verwendung gemaR EN 12050-3.

Name, eingetragener Markenname oder eingetragenes

Warenzeichen und Kontaktanschrift des Herstellers, wie in

Artikel 11(5) vorgeschrieben.

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danemark

NICHT RELEVANT.

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestéandigkeit des Bauprodukts geméaR Anhang V:

— System 3.

Bei der Leistungserklarung beziglich eines von einer

harmonisierten Norm erfassten Bauprodukts:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, Kennnummer: 0197.
Vorgenommene Priifung geman EN 12050-3 unter
Anwendung von System 3.

(Beschreibung der Aufgaben von unabhangigen Dritten
geman Anhang V)

— Zertifikatnummer:

LGA-Zertifikatnr. 7313131. Typgepriift und (iberwacht.

NICHT RELEVANT.

Erklarte Leistung:

Die von dieser Leistungserklarung erfassten Produkte

entsprechen den grundlegenden Charakteristika und

Leistungsanforderungen, wie im Folgenden beschrieben:

— Angewendete Norm: EN 12050-3:2000.

Die Leistung des in Punkt 1 und 2 genannten Produkts

entspricht der in Punkt 9 erklarten Leistung.

EE:
EU toimivt i on k
305/2011 Lisa lll
(Ehitustoote normid)

EU normatiivi nr.

1. Toote tiilibi ainulaadne identifiseerimis kood:
N 12050-3.
bi-, partii- voi tootenumber voi moni teine element mis

véimaldab kindlaks teha, et ehitustoode vastab artikli 11(4):

— Sololift2 CWC-3 pumplad on andmeplaadil margistusega EN
12050-3.

3. Ehitustooted on ettenahtud kasutamiseks vastavalt tootja poolt
etteantud kasutusaladel jargides tehnilisi ettekirjutusi.

— Andmeplaadil margitud EN 12050-3 pumplad on mdéeldud
piiratud kasutusvdéimalustega fekaale sisaldava heitvee
pumpamiseks.

4. Nimetus, registreeritud kaubamark vai registreeritud kaubamark
ja kontaktaadress tootjafirmast peavad olema vastavuses
Artikkel 11(5):
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Taani.
POLE OLULINE.
Siisteemi voi slisteemi hindamine ja kinnitamine pisiva
joudlusega ehitustooteks nagu on kirjas Lisa V:
— Siisteem 3.
7. Toimivusdeklaratsioon jérgib ehitustoodete standarditest:
— TOV Rheinland LGA Products GmbH, indentifitseerimis
number: 0197.
Testitud vastavalt EN 12050-3 jargi siisteem 3.
(kolmandate osapoolte llesanded nagu on kirjas Lisa V)
— Sertifikaadi number: LGA-Sertifikaadi Nr 7313131.
Tuulptestitud ja jalgitud.
POLE OLULINE.
Avaldatud joudlus:
Toode, mille kohta antud toimivusdeklaratsioon kehtib, on
vastavuses pohiomadustega ja joudlus vajadustega nagu
jargnevalt kirjutatud:
— Kasutatud standard: EN 12050-3:2000.
10. Toote tuvastatud jdudlus punktides 1 ja 2 on vastavuses
toimivusdeklaratsiooni punkti 9.
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Movadik6g KwdIKGG TAUTOTIOINONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:

— EN 12050-3.

Ap1Bpdg TOTTOU, TTaPTIdAG 1) OEIPdg 1) oTToI0dTTOTE GAAO OTOIXEIO

ETMTPETTEI TNV TAUTOTTOINON TOU TTPOIOVTOG TOU TOPED TWV

OOMIKWY KATAOKEUWY OTTWG aTraiTeital Suvapel Tou ApBpou

1(4):

— Movadeg aviywong Sololift2 CWC-3 pe ofjpavon EN
12050-3 oTtnv Tivakida.

Mpoteivopevn xprion 1 XpAOEIG Tou TTPoIdVTOG TOU TOpEQ

SOMIKWY KATACKEUWY, CUPQWVA PE TNV I0XUoUCa

EVAPUOVIONEVN TEXVIKA TTPOdIaypa@r], 6TTwG TTPOBAETTETAI ATTO

TOV KATAOKEUAOTA:

— Movadeg aviywong yia GvtAnon akdéapTwy udatwy Tou
TIEPIEXOUV TIEPITTWHATA VIO TIEPIOPICHEVEG EQAPHOYES
oUpewva pe 1o EN 12050-3.

‘Ovopa, euTTopIKA ETTWVUIa 1 orjpa KatateBév kal dielBuvon

ETTIKOIVWVIOG TOU KATAOKEUQOTH OTIWG aTraiTeiTal SUVANEI TOU

ApBpou 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Aavia.

MH ZXETIKO.

Z0oTnua f ouaTApaTa agloAdynong Kai emaAnBeuong TG

oTaBePOTNTAG TNG ATTGS00NG TOU TIPOIGVTOG TOU TOHED SOHIKWY

KATAOKEUWV O0TTwg kabopifetal oTo Mapdptnua V:

— ZuoTtnua 3.

Ze mepiTTwon dAAWONG amédoong TToU apopd TTPOIdV Tou

TOPED DOMIKWY KATAOKEUWY TO OTT0I0 KAAUTITETAI OTTO

?€VOPHOVIOUEVO TTPOTUTTO:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, apiBuég Tautotroinong:
0197.

Aigviipynoe dokipr) oUpgwva pe Ta EN 12050-3 Bdoer Tou
ouoTApaTog 3.

(TTEPIypa®n Twv KABNKOVTWY TOU TPITOU PEPOUG OTTWG
kaBopifovtal oTo Mapdptnua V)

— ApIBudG mIoTOTTOINTIKOU:

MaoTomoinTikd LGA Ap. 7313131, ‘Exel utroBAnOei o€ dokipn
TUTTOU KaI TTapaKoAouBeiTal.

MH ZXETIKO.

AnAwBeica amédoon:

Ta mpoidvTa TTou KaAUTITOVTal aTTé TNV TTapoUoa dAwon

amdéd0o0ng CUPHOPPWVOVTAI PE TA OUTIWEN XAPAKTNPIOTIKA Kal

TIG ATTQITAOEIG ATTOd00NG OTTWG TIEPIYPAPETAl OTA akGAouBa:

— Mpdtutro Tou xpnoipotromenke: EN 12050-3:2000.

H amédoon Tou TTPoiévTog TTou TauToTroINBNKE oTa onueia 1 kai

2 ouppop@wveTal Pe TN SnAwBeioa amédoon aTto onpeio 9.

ES:
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Declaracion UE de prestaciones conforme al Anexo lll del
Reglamento (UE) n.° 305/2011
(Reglamento de productos de construccion)

Codigo de identificacion unico del tipo de producto:

— EN 12050-3.

Tipo, lote o nimero de serie, o cualquier otro elemento que

facilite la identificacion del producto de construccion de

acuerdo con los requisitos establecidos en el Articulo 11(4):

— Estaciones elevadoras Sololift2 CWC-3 en cuya placa de
caracteristicas figure la norma EN 12050-3.

Uso o usos previstos del producto de construccién, conforme a

la especificacion técnica armonizada correspondiente, segun lo

previsto por el fabricante:

— Estaciones elevadoras para el bombeo de aguas residuales
que contengan materia fecal para aplicaciones de caracter
limitado, conforme a la norma EN 12050-3.

Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial

registrada y domicilio de contacto del fabricante de acuerdo con

los requisitos establecidos en el Articulo 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dinamarca.

NO CORRESPONDE.

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la

continuidad de las prestaciones del producto de construccion,

de acuerdo con lo establecido en el Anexo V.

— Sistema 3.

Si la declaracion de prestaciones concierne a un producto de

construccion cubierto por una norma armonizada:

- TUV Rheinland LGA Products GmbH, numero de
identificacién: 0197.

Ensayo ejecutado segun las normas EN 12050-3 sistema 3.
(Descripcion de las tareas de las que deben
responsabilizarse otras partes de acuerdo con lo establecido
en el Anexo V).

— Numero de certificado:

Certificado LGA n.° 7313131. Tipo sometido a ensayo y
monitorizado.

NO CORRESPONDE.

Prestaciones declaradas:

Los productos que cubre esta declaracion de prestaciones

satisfacen las caracteristicas fundamentales y requisitos en

materia de prestaciones descritos en:

— Norma aplicada: EN 12050-3:2000.

. Las prestaciones del producto indicado en los puntos 1y 2

cumplen lo declarado en el punto 9.
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du Réglement (UE) n° 305/2011
(Réglement Produits de Construction)

Code d'identification unique du type de produit :

— EN 12050-3.

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément per-

mettant I'identification du produit de construction comme I'exige

I'Article 11(4) :

— Stations de relevage Sololift2 CWC-3 marquées EN 12050-3
sur la plaque signalétique.

Usage(s) prévu(s) du produit de construction conformément a

la spécification technique harmonisée applicable comme indi-

qué par le fabricant :

— Stations de relevage pour le pompage des effluents
contenant des matiéres fécales pour des applications
limitées conformes a la norme EN 12050-3.

Nom, nom de commerce déposé ou marque commerciale

déposée et adresse du fabricant comme I'exige I'Article 11(5) :

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danemark.

NON APPLICABLE.

Systéme ou systémes d'attestation et de vérification de la

constance des performances du produit de construction comme

stipulé dans I'Annexe V :

— Systéme 3.

En cas de déclaration des performances d'un produit de

construction couvert par une norme harmonisée :

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, numéro

d'identification : 0197.

Test effectué conformément aux normes EN 12050-3 selon le

systéme 3.

(description des taches de tierce partie comme stipulé dans

I'Annexe V)

Numéro de certificat :

Certificat LGA n° 7313131. Controlé et homologué.

NON APPLICABLE.

Performances déclarées :

Les produits couverts par cette déclaration des performances

sont conformes aux caractéristiques essentielles et aux

exigences de performances décrites par la suite :

— Norme utilisée : EN 12050-3:2000.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont

conformes aux performances déclarées au point 9.

HR:
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Izjava EU o izjavi u skladu s aneksom Il uredbe (EU) br.
305/2011
(Uredba za gradevinske proizvode)

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:
— EN 12050-3.
Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi element koji
omogucuje identificiranje gradevinskog proizvoda u skladu sa
Elankom 11(4):
— Sololift2 CWC-3 podizne postaje oznacene s EN 12050-3 na
natpisnoj plocici.
Namijena ili uporabe gradevinskog proizvoda u skladu s
primjenjivim harmoniziranim tehnic¢kim specifikacijama, kao $to
je predvidio proizvodac:
— Podizne postaje za ispumpavanje otpadnih voda s fekalijama
za ogranicene primjene u skladu s EN 12050-3.
Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zastitni znak i
adresa za kontaktiranje proizvodaca u skladu sa ¢lankom 11(5):
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.
NIJE RELEVANTNO.
Procjena jednog ili viSe sustava i provjera stalnosti rada
gradevinskog proizvoda, kao $to je odredeno aneksom V:
— Sustav 3.
U sluéaju izjave o izvedbi za gradevinski proizvod pokriven
harmoniziranim standardom:
— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacijski broj:
0197.
Izvrsite ispitivanje u skladu s EN 12050-3 u okviru sustava 3.
(Opis zadataka trecih strana, kao $to je definirano aneksom
V)
— Broj certifikata: Br. LGA certifikata 7313131. Ispitana vrsta i
nadzirano.
NIJE RELEVANTNO.
Izjavljena izvedba:
Proizvodi obuhvaéeni ovom izjavom o izvedbi u skladu su s
osnovnim karakteristikama i zahtjevima za izvedbu, kao $to je
definirano u nastavku:
— Uporabljeni standardi: EN 12050-3:2000.
Izvedba proizvoda identificirana u toc¢kama 1 i 2 u skladu je s
izjavljenom izvedbom u tocki 9.
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Dichiarazione UE di prestazioni in conformita all'all. 11l del
Regolamento (UE) n. 305/2011
(regolamento sui prodotti da costruzione)

Codice identificativo esclusivo del tipo di prodotto:

— EN 12050-3.

Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che

consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come

necessario secondo l'art. 11(4):

— Stazioni di sollevamento Sololift2 CWC-3, marcate con EN
12050-3 sulla targa dei dati identificativi.

Utilizzo o utilizzi previsti del prodotto da costruzione, in accordo

alla specifica tecnica armonizzata pertinente, come previsto dal

fabbricante:

— Stazioni di sollevamento per il pompaggio di acque reflue
contenenti materiali fecali, per applicazioni limitate secondo
EN 12050-3.

Denominazione, denominazione commerciale registrata o

marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante

secondo l'art. 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danimarca.

NON RILEVANTE.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle

prestazioni del prodotto da costruzione come definito sub all. V:

— Sistema 3.
In caso di dichiarazione di prestazioni concernente un prodotto
da costruzione conforme a una norma armonizzata:
— TUV Rheinland LGA Products GmbH, numero
d'identificazione: 0197.
Test eseguito secondo EN 12050-3 con il sistema 3.
(descrizione delle mansioni di terzi come definito sub all. V)
— Numero certificato:
N. certificato LGA 7313131. Testato per il tipo € monitorato.
NON RILEVANTE.
Prestazioni dichiarate:
| prodotti coperti dalla presente dichiarazione di prestazione
sono conformi alle caratteristiche essenziali ed ai requisiti di
prestazioni descritti dove segue:
— Norma applicata: EN 12050-3:2000.
Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono
conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.

KZ:
305/2011

©®

can EO

p iHiH (EO) 1Nl
Typanbl AeKNapaunschbl
(Kypbinbic eHimaepi Typanb! epexe)

OHiM TypiHiH Giperen naeHTUMUKAUMANBIK KOAbI:

— EN 12050-3.

Typ, 6yma, cepusinblk HOMIp HeMece KypblnbIC eHiMiH 11(4)

TapMmarblHa caii Tanan eTineTiHAeh KypbinbIC eHIMiH

naeHTudMKaumsnayra Mymkinaik 6epeTin kes kenreH H6acka

AreMeHT:

— BaybITTbIK TakTanwaceiHaa EN 12050-3 gen Genrinexren
Sololift2 CWC-3 copan craHuusnapsl.

Kypbinbic eHimMiH MakcaTTel nanganaHy Hemece nanganaHy

eHAipyLWi keaaerenaei TWICTi yNecTipinreH TexHukanblK

cunaTTamanapra caii:

— EN 12050-3 cTaHaapTbiHa caii lekTeyni KonaaHbicTapFa
apHanFaH HaXICTi KaMTUTLIH afbiHAbI Cyabl aijamanayfa
apHanfaH copan CTaHuusnapel.

11(5) Tapmakka can Tanan eTineTiHaen atay, TipkenreH cayaa

aTaybl Hemece TipkenreH cayaa 6enrici xaHe 6aiinaHbic

MeKeHxXanbl:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
JIECTER

TUICTI EMEC.

V KocbIMwackivAa GenrineHreHen xyiieni Hemece xynenepai

6aranay xaHe KypblbIC @HIMiHIH 8HIMAINITiHIH TypaKTbINbIFbIH

Tekcepy:

— 3-xyne.

KypbinbIic eHimMiHe KaTbICTbl @HIMAINIK Typansl Aeknapauus

yinecTipinreH cTaHaapTneH kamTbinFaH 6onca:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, naeHtudmkaumsnblk
Hemip: 0197.

EN 12050-3 ctaHaapTbiHa cait 3-XyieciMeH CbiHaK
opblHAanfaH.

(V kocbiMwackiHaa GenrineHreHaen ywinwi Tapan
TancblpManapbiHblH cunaTTamachl)

— CepTtudukat Hemipi LGA-cepTudmkaTbiHbIH HOMipi: 7313131,
CblHanfaH xoHe BakbinaHFaH Typ.

TWICTI EMEC.

YXapusinaHnfaH eHimainik:

Ocbl eHiMAINiK Typans! AeknapauusaMeH kamTbinFaH eHimaep

TeMeHfe cunaTTanFaHaan MaHbl3ael cunattamanap xaHe

eHIMAINIK Typankl Tanantapfa caii:

— KonpaHbinfan ctangapt: EN 12050-3:2000.

1 xoHe 2 GenimaepiHae KkepceTinreH eHiM eHimainiri 9-6enimge

XapuanaHfaH eHimainikke can.
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Nr. 305/2011 11l pielikumu
(Bavizstradajumu regula)

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

— EN 12050-3.

Tips, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma

identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:

— Sololift2 CWC-3 notekddenu mezgli ar EN 12050-3
apziméjumu uz datu plaksnites.

Bivizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi

saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka

paredzgjis razotajs:

— lzkarnTjumus saturo$o notekidenu sikné$anai paredzétie
ierobeZota izmantojuma notekiidenu mezgli saskana ar EN
12050-3.

Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai

registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5.

punkta:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danija.

NAV ATTIECINAMS.

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes

sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

— 3. sistéma.

Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz

bivizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacijas numurs:
0197.

Parbaudi veica saskana ar EN 12050-3 atbilstosi 3. sistémai.

(V pielikuma izklastito treSo personu uzdevumu apraksts)
— Sertifikata numurs: LGA sertifikats Nr. 7313131. Parbaudits
un kontroléts atbilstosi tipam.
NAV ATTIECINAMS.
Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas
Izstradajumi, uz kuriem attiecas $1 ekspluatacijas Tpasibu
deklaracija, atbilst batiskiem raksturlielumiem un prasibam pret
ekspluatacijas Tpasibam, kas aprakstitas talakminétajos
dokumentos.
— Piemérotais standarts: EN 12050-3:2000.
Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas
Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam
ekspluatacijas Tpasibam.

LT:
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ES eksploataciniy savybiy deklaracija pagal reglamento (ES)
Nr. 305/2011 Ill prieda
(Statybos produkty reglamentas)

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
— EN 12050-3.
Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas,
pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:
— ,Sololift2* CWC-3 i$siurbimo agregatai, vardinéje ploksteléje
pazyméti EN 12050-3.
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar
paskirtys pagal taikomg darnigjg technine specifikacija:
— I8siurbimo agregatai, skirti iSsiurbti nuotekas, kuriy sudétyje
yra fekalijy, ribotam naudojimui pagal EN 12050-3.
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas
arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis adresas, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danija.
NETAIKYTINA.
Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo
ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
— Sistema 3.
Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos
produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
— ,TUV Rheinland LGA Products GmbH*, identifikacinis
numeris: 0197.
atliko EN 12050-3 reikalavimus atitinkantj bandymg pagal
sistemg 3.
(treciosios Salies uzduodiy, kaip nustatyta V priede,
aprasymas)
— Sertifikato numeris: LGA sertifikatas Nr. 7313131. Tipas
patikrintas ir stebimas.
NETAIKYTINA.
Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Produktai, kuriuos apima §i eksploataciniy savybiy deklaracija,
atitinka esmines charakteristikas ir eksploataciniy savybiy
reikalavimus, kaip apraSyta:
— Taikomas standartas: EN 12050-3:2000.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés

atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
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EU teljesitménynyilatkozat a 305/2011 szamu EU rendelet lIl.
mellékletének megfelelden
(Epitési termék rendelet)

A terméktipus egyedi azonosité kédja:

— EN 12050-3.

Tipus, adag, sorozatszam, vagy barmilyen mas olyan elem,

amely lehet6vé teszi az épitési terméknek a 11. cikk (4)

bekezdése alapjan megkdvetelt azonositasat:

— Sololift2 CWC-3 atemel6 berendezések, EN 12050-3
jel6léssel az adattablan.

Az épitési termék tervezett felhasznalasa vagy felhasznalasai,

a vonatkozé harmonizalt miiszaki eléirasoknak megfeleléen, a

gyarté szandéka szerint:

— Fekaliatartalmu szennyviz szivattyluzasara szolgald,
korlatozottan hasznalhat6 atemelé berendezések, az EN
12050-3-nak megfeleléen.

A gyart6 neve, védjegye, bejegyzett kereskedelmi neve és

értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdése alapjan megkovetelt

médon:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dania.

NEM RELEVANS.

Az épitési termék teljesitmény allandésaganak értékelésére és

ellendrzésére vonatkozo rendszer vagy rendszerek, az V.

mellékeltben meghatarozott médon:

— 3-as rendszer.

Olyan épitési termékre vonatkozé teljesitménynyilatkozat

esetén, amelyre kiterjed egy harmonizalt szabvany:

- TUV Rheinland LGA Products GmbH, azonosité szam: 0197.

Az EN 12050-3 szerint elvégzett teszt, a 3-as rendszer
keretében.
(harmadik fél feladatainak leirasa az V. mellékletben
meghatarozott médon)
— Tanusitvany szama: LGA-Tanusitvany szama 7313131.
Tipustesztelve és felligyelve.
NEM RELEVANS.
Megadott teljesitmény:
Azok a termékek, amelyekre ez a teljesitménynyilatkozat
vonatkozik, rendelkeznek azokkal az alapvet6 jellemzékkel és
kielégitik azokat a teljesitményre vonatkozé kévetelményeket,
amelyeket alabb ismertetiink:
— Alkalmazott szabvany: EN 12050-3:2000.

10. Az 1-es és 2-es pontban azonositott termék teljesitménye

osszhangban van a 9. pontban megadott teljesitménnyel.

NL:

Prestatieverklaring van EU in overeenstemming met Bijlage Ill

© ®©

van verordening (EU) nr. 305/2011

(Bouwprod verordening)

Unieke identificatiecode van het producttype:

— EN 12050-3.

Type-, batch- of serienummer of enig ander element dat

identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist

conform artikel 11(4):

— Hefstations Sololift2 CWC-3 gemarkeerd met EN 12050-3 op
het typeplaatje.

Beoogde toepassing of toepassingen van het bouwproduct, in

overeenstemming met de van toepassing zijnde

geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door
de fabrikant:

— Hefstations voor het verpompen van afvalwater dat fecale
materie bevat voor beperkte toepassingen volgens EN
12050-3.

Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd

handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist

conform artikel 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Denemarken.

NIET RELEVANT.

Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van

constantheid van prestaties van het bouwproduct zoals

beschreven in Bijlage V:

— Systeem 3.

In het geval van de prestatieverklaring voor een bouwproduct

dat onder een geharmoniseerde norm valt:

- TUV Rheinland LGA Products GmbH, identificatienummer:

0197.
Uitgevoerde test conform EN 12050-3 onder systeem 3.
(beschrijving van de externe taken zoals beschreven in
Bijlage V)

— Certificaatnummer:

LGA-certificaatnr. 7313131. Type getest en bewaakt.

NIET RELEVANT.

Verklaarde prestatie:

De producten die vallen onder deze prestatieverklaring zijn in

overeenstemming met de essentiéle eigenschappen en de

prestatievereisten zoals beschreven in het volgende:

— Gebruikte norm: EN 12050-3:2000.

. De prestaties van het product dat is geidentificeerd in punten 1

en 2 zijn in overeenstemming met de verklaarde prestaties in
punt 9.
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UA:
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Heknapauis €C Woao0 TeXHIYHMX XapaKTepPUCTUK 3rigHo 3
Dopatkom lll PernamenTy (€C) Ne 305/2011
(PernameHT Ha KOHCTPYKUiiHi 6yaiBHUYi maTepiany i
npoaykuito)

Kop ogHosHauHoi igeHTudikauii Tuny npoaykTy:

— EN 12050-3.

Tun, Homep napTii, Homep cepii abo iHwWwit napameTp, Wo

[no3sonsie ineHTMdikyBaT NPOAYKT ANs BCTAHOBMNEHHS B

Byaisnsx srigHo CtatTi 11(4):

— KaHnanisauiiHi HacocHi yctaHoBku Sololift2 CWC-3 matoTb
noaHayeHHs EN 12050-3 Ha cipmoBi Tabnuyui.

LlinboBe BUKOPUCTAHHS NPOAYKTY NSt BCTAHOBMNEHHS B

Byaisnax 3rigHO 3aCTOCOBHUX NOTOAKEHUX TeXHIYHMX YMOB,

3a3HayYeHNX BUPOBHUKOM:

— KaHanisauiiiHi HacoCHi yCTaHOBKM ANA NepekavyBaHHsA
CTi4HUX BOZ 3 (heKanisiMu A1 OGMEXEHOro BUKOPUCTaHHS!
BignosigaTe EN 12050-3.

HasBsa, 3apeecTpoBaHe Toprose im's abo 3apeecTpoBaHa

TOproBa Mapka Ta KOHTakTHa agpeca BupobHuka 3rigHo CTaTTi

11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danis.

HE 3ACTOCOBYETbCHA.

Cuctema abo cuctemu ouiHKM | NnepeBipku NOCTIMHOCTI po6oumnx

XapaKkTepUCTUK NPOAYKTY ANs BCTAHOBNEHHs B GyAiBNAX 3riaHO

Hopatky V:

— Cuctema 3.

Akwo Aeknapauis Woao po6oumnx xapakTepucTuk CToCyeTbCA

NPOAYKTY ANs BCTAHOBMEHHs B ByAiBnsx, Wo nignagae nig

Y3rofKeHWiA CTaHaapT:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, igeHTudikauiinmii
Homep: 0197.

Mepesipka BMKkoHaHa 3rinHo EN 12050-3 3a cuctemoto 3.
(onuc 3aBaaHbL TPETLOT CTOPOHM BigNoBigHO Ao foaaTtky V)

— Homep cBigoutBa: LGA-Ceigouyteo Ne 7313131. Mepesipka
TUMY | KOHTPOMNb NPONAEHI.

HE 3ACTOCOBYETbCA.

3a3HayeHi TeXHIYHI XapakTepucTuku:

MpoaykTu, Wwo nignaaaloTb N U Aeknapauiio, BianosigawTs

OCHOBHUM XapakTepucTvMkam i BUMoram Ao po6oumx

XapaKTEePUCTUK, 3a3HAUEHUM HIKYE:

— CranfapTu, wo 3actocosyBanucs: EN 12050-3:2000.

. TexHi4Hi xapakTepucTukn NpoayKTy, BkasaHi y nyHkTtax 1i2,

BiZINOBIAAI0TL 3a3HAYEHNM TEXHIYHUM XapaKkTepucTuKam 3
NyHKTY 9.

PL:

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych UE wedtug zatacznika Ill do

oo

©®

dyrektywy (UE) nr 305/2011
w/s wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

— EN 12050-3.

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element

umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany

zgodnie z art. 11 ust. 4:

— Agregaty podnoszgce Sololift2 CWC-3, oznaczone na
tabliczce znamionowej kodem EN 12050-3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub

zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacy

zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:

— Agregaty podnoszgce do pompowania $ciekow
zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu stosowania,
oznaczone na tabliczce znamionowej kodem EN 12050-3.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak

towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany

zgodnie z art. 11 ust. 5:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dania.

NIE DOTYCZY.

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci

uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

— System 3.

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej

wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

— Jednostka certyfikujgca TUV Rheinland LGA Products
GmbH, numer identyfikacyjny: 0197.
przeprowadzita badanie okreslone w EN 12050-3, w systemie
3 i wydata certyfikat
(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zatgczniku V)

— Nr certyfikatu:
certyfikat LGA nr 7313131 (certyfikat badania typu i statosci
wiasciwosci uzytkowych).

NIE DOTYCZY.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wyroby, ktérych dotyczy niniejsza deklaracja wtasciwosci

uzytkowych sg zgodne z zasadniczymi charakterystykami i

wymaganiami okreslonymi w nastepujgcych normach:

— Zastosowana norma: EN 12050-3:2000.

. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z

wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
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PT:
Declaragao de desempenho UE, em conformidade com o Anexo
Il do Regulamento (UE) N.° 305/2011
(Regulamento de Produtos da Construgéo)

1. Cadigo de identificagdo exclusivo do tipo de produto:

— EN 12050-3.

2. Tipo, lote ou nimero de série ou qualquer outro elemento que
permita a identificagdo do produto de construgéo, em
conformidade com o Artigo 11(4):

— Estagdes elevatérias Sololift2 CWC-3 com a indicagdo EN
12050-3 na chapa de caracteristicas.

3. Utilizagao ou utilizagbes prevista(s) do produto de construgao,
em conformidade com a especificagéo técnica harmonizada
aplicavel, conforme previsto pelo fabricante:

— Estagdes elevatorias para bombeamento de aguas residuais
com contetudo de matéria fecal para aplicagdes limitadas, em
conformidade com EN 12050-3.

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e

enderecgo de contacto do fabricante, em conformidade com o

Artigo 11(5):

— Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dinamarca.

NAO RELEVANTE.

Sistema ou sistemas de avaliagéo e verificagdo da regularidade

do desempenho do produto de construgdo, conforme definido

no Anexo V:

— Sistema 3.

7. Em caso de declaragao de desempenho referente a um produto

de construgéo abrangido por uma norma harmonizada:

- TUV Rheinland LGA Products GmbH, nimero de

identificagao: 0197.

Teste realizado em conformidade com EN 12050-3 ao abrigo
do sistema 3.

(descrigao das tarefas de partes terceiras, conforme definido
no Anexo V)

— Numero do certificado:

Certificado LGA N.° 7313131. Testado e monitorizado.

NAO RELEVANTE.

Desempenho declarado:

Os produtos abrangidos por esta declaragédo de desempenho

cumprem as caracteristicas essenciais e os requisitos de

desempenho conforme descritos em:

— Norma utilizada: EN 12050-3:2000.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2
encontra-se em conformidade com o desempenho declarado
no ponto 9.

oo
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RO:
Declaratie UE de performanta in conformitate cu anexa lll a
Regulamentului (UE) nr 305/2011
(regl e privind prodi le pentru constructii)

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:
— EN 12050-3.

2. Tipul, lotul sau seria, sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru constructii dupa cum este
necesar in conformitate cu articolul 11 (4):

— Statii de ridicare Sololift2 CWC-3 marcate cu EN 12050-3 pe
placa de identificare.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru
constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata
aplicabild, astfel cum este prevazut de catre producator:

— Statii de ridicare pentru pomparea apei uzate continand
materii fecale pentru aplicatii limitate conform EN 12050-3.

4. Numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca

nregistratéd si adresa de contact a fabricantului cerute conform

cu articolului 11 (5):

— Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danemarca.

NU ESTE RELEVANT.

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei

performantei produsului pentru constructii astfel cum este

prevazut in anexa V:

— Sistemul 3.

7. incazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru

constructii specificat intr-un standard armonizat:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, numar de identificare:

0197.

Test efectuat conform EN 12050-3 potrivit sistemului 3.
(descrierea sarcinilor tertei parti asa cum este prevazut in
anexa V)

— Numarul certificatului: LGA-Certificat nr. 7313131. Tip testat

si monitorizat.

NU ESTE RELEVANT.

Performanta declarata:

Produsele specificate de aceasta declaratie de performanta

sunt in conformitate cu caracteristicile esentiale si cerintele de

performanta descrise n cele ce urmeaza:

— Standard utilizat: EN 12050-3:2000.

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in
conformitate cu performanta declaraté la punctul 9.

oo
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SK:
Vyhlasenie o parametroch EU v sulade s prilohou Ill nariadenia
(EU) €. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)

1. Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
— EN 12050-3.

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek
iny prvok umoziujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podra ¢lanku 11 ods. 4:

— Precerpavacie stanice Sololift2 CWC-3 s oznaenim EN
12050-3 na typovom S§titku.

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

— Precerpavacie stanice ur¢ené na limitované ¢erpanie
splaskov s obsahom fekalii podla EN 12050-3.

4. Nazov, registrovany obchodny nazov alebo registrovana

obchodné znacka a kontaktna adresa vyrobcu podla

poziadaviek ¢lanku 11, ods. 5:

— Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dansko.

NEVZTAHUJE SA.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti

parametrov stavebného vyrobku podia ustanoveni prilohy V:

— Systém 3.

7. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného

vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikagné &islo:

0197.
Vykonal skisku podla EN 12050-3 v systéme 3.
(popis uloh tretej strany, ako sa uvadzaju v prilohe V)

- Cislo certifikatu:

Certifikat LGA €. 7313131. Typovo skt$any a monitorovany.

NEVZTAHUJE SA.

Deklarované parametre:

Vyrobky, na ktoré sa vztahuje toto vyhlasenie o parametroch,

vyhovuju podstatnymi viastnostami a parametrami nasledovne:

— Pouzitad norma: EN 12050-3:2000.

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s
deklarovanymi parametrami v bode 9.

oo
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SlI:
Izjava EU o delovanju v skladu z Dodatkom Il Uredbe (EU) &t.
305/2011
(uredba o gradbenih proizvodih)

1. Edinstvena identifikacijska koda za tip izdelka:
— EN 12050-3.

2. Tip, serijska Stevilka ali kateri koli drug element, ki dovoljuje
identifikacijo gradbenega proizvoda, kot to zahteva ¢len 11(4):
— DviZne postaje Sololift2 CWC-3 z oznako EN 12050-3 na

tipski ploséici.

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z
veljavnimi harmoniziranimi tehni¢nimi specifikacijami, kot jo
predvideva proizvajalec:

— DviZne postaje za ¢rpanje odpadne vode, ki vsebuje fekalije,
za omejeno uporabo v skladu z EN 12050-3.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka
in naslov proizvajalca, kot zahteva ¢len 11(5):

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.

5. NI POMEMBNO.

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja stalnosti delovanja
gradbenega proizvoda, kot je opredeljeno v Dodatku V:

— Sistem 3.

7. Ceizjavo o delovanju gradbenega proizvoda pokriva

harmonizirani standard:

— TOV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacijska

Stevilka: 0197.
Test izveden v skladu z EN 12050-3 v sklopu sistema 3.
(opis nalog tretje osebe, kot to dolo¢a Dodatek V)

— Stevilka certifikata: Certifikat LGA §t. 7313131, Testirano

glede tipa in nadzorovano.

NI POMEMBNO.

Deklarirano delovanje:

Proizvodi, ki jih krije ta izjava o delovanju, so skladni z

bistvenimi lastnostmi in zahtevami delovanja, kot je opisano v

nadaljevanju:

— Uporabljena standard: EN 12050-3:2000.

10. Delovanje proizvoda, identificiranega pod tockama 1 in 2, je
skladno z deklariranim delovanjem pod tocko 9.

©
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RS:
EU deklaracija o performansama u skladu sa Aneksom Il
propisa (EU) br. 305/2011
(propis o konstrukciji proizvoda)

1. Jedinstvena identifikaciona $ifra tipa proizvoda:
— EN 12050-3.

2. Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji omoguc¢ava
identifikaciju konstrukcije proizvoda, kako je propisano shodno
Clanu 11(4):

— Stanice za podizanje Sololift2 CWC-3 na natpisnoj plogici
imaju oznaku EN 12050-3.

3. Predvidena namena ili predvidene namene konstruisanog
proizvoda u skladu sa vazec¢im i uskladenim tehnickim
specifikacijama, kako je predvideo proizvodac:

— Stanice za podizanje otpadnih voda sa fekalnim materijama
za ograni¢ene primene u skladu sa EN 12050-3.

4. Naziv, registrovana trgovacka marka ili registrovani zastitni

znak i kontakt adresa proizvodaca kako je propisano na osnovu

Clana 11(5):

— Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.

NIJE RELEVANTNO.

Sistem ili sistemi za procenu i verifikaciju konstantnosti

performansi konstruisanog proizvoda, kako je predvideno u

Aneksu V:

— Sistem 3.

7. U slucaju deklaracije o performansama koja se odnosi na

konstruisani proizvod koji je obuhvacéen uskladenim

standardom:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacioni broj:

0197.

Izvr§eno ispitivanje u skladu sa EN 12050-3 na osnovu
sistema 3

(opis zadataka trece strane kako je opisano u Aneksu V).

— Broj sertifikata: LGA-sertifikat br. 7313131. Ispitivanje i

pracenje tipa.

NIJE RELEVANTNO.

Deklarisane performanse:

Proizvodi koji su obuhvaéeni ovom deklaracijom o

performansama uskladeni su sa osnovnim karakteristikama i

zahtevima za performansama, kako je nadalje opisano:

— Kori$éen standard: EN 12050-3:2000.

10. Performanse proizvoda identifikovanog u tackama 1i2 u
saglasnosti su s deklarisanim performansama u tacki 9.

oo
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FI:
EU-suoritustasoil

oo

© ®

. Kohdissa 1 ja 2 yksi

laadittu k
Il mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)

305/2011/EU liitteen

Tuotetyypin yksilllinen tunniste:

— EN 12050-3.

Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta

rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4

kohdassa edellytetdan:

— Sololift2 CWC-3-pumppaamot, joiden arvokilvessa on
merkintd EN 12050-3.

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun

teknisen eritelm&n mukainen rakennustuotteen aiottu

kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

— Pumppaamot ulosteperaistd materiaalia sisaltavien
jatevesien pumppaukseen standardin EN 12050-3
mukaisissa kayttokohteissa.

Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka

osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5

kohdassa edellytetaan:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Tanska.

EI TARVITA.

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja

varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti:

— Jéarjestelma 3.

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan

rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, tunnistenumero: 0197.
Testaus suoritettu standardien EN 12050-3 ja jarjestelman 3
mukaisesti.

(Liitteessa V esitettyja kolmannen osapuolen tehtavien
kuvauksia noudattaen.)

— Sertifikaatin numero:

LGA-sertifikaatti nro 7313131. Tyyppitestattu ja valvottu.

EI TARVITA.

limoitetut suoritustasot:

Téhén suoritustasoilmoitukseen kuuluvien tuotteiden

perusominaisuudet ja suoritustasovaatimukset:

— Sovellettu standardi: EN 12050-3:2000.

yn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa

9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
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SE:

EU prestandadeklaration enligt bilaga Ill till férordning (EU) nr

oo

©®

305/2011
(byggproduktférordningen)

Produkttypens unika identifikationskod:
— EN 12050-3.
Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning
som mdjliggér identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11.4:
— Sololift2 CWC-3 lyftstationer markta med EN 12050-3 pa
typskylten.
Byggproduktens avsedda anvandning eller anvéndningar i
enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren:
— Lyftstationer for pumpning av avloppsvatten innehallande
fekalier for begransad anvandning enligt EN 12050-3.
Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller
registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad som
kravs i artikel 11.5:
— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danmark.
EJ TILLAMPLIGT.
Systemet eller systemen for bedomning och fortidpande kontroll
av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
— System 3.
For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt
som omfattas av en harmoniserad standard:
— TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikationsnummer:
0197.
Utférde provning enligt EN 12050-3 under system 3.
(beskrivning av tredje parts uppgifter sasom de anges i bilaga
V)
— Certifikat nummer:
LGA-certifikat nr 7313131. Typprovad och 6vervakad.
EJ TILLAMPLIGT.
Angiven prestanda:
Produkterna som omfattas av denna prestandadeklaration
overensstammer med de vasentliga egenskaperna och
prestandakraven i féljande:
— Tillampad standard: EN 12050-3:2000.
Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2
odverensstammer med den prestanda som anges i punkt 9.

TR:
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. beyani
(Ingaat Uriinii Yénetmeligi)

Uriin tipi 6zel tanimlama kodu:

— EN 12050-3.

Gereken sekil ingaat Grtinlinin Madde 11(4)'e gére

tanimlanmasina izin veren tip, parti, seri numarasi veya baska

bir 6ge:

— Etiketinde EN 12050-3 ifadesi yer alan Sololift2 CWC-3 atik
su transfer istasyonlari.

Uretici tarafindan éngériilen bigimde ilgili uyumlu teknik

ozelliklere uygun olarak ingaat trintniin amaglanan kullanimi

ve kullanimlari:

— Digki igeren atik sularin pompalanmasina yénelik, EN
12050-3'e gore sinirli uygulamalar igin atik su transfer
istasyonlari.

Madde 11(5)'e gére gereken sekilde treticinin adi, tescilli ticari

adi veya tescilli ticari markasi ve iletisim adresi:

— Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danimarka.

ILGILI DEGIL.

Ek V'te belirtilen sekilde insaat triniiniin performansinin

tutarliiginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasina yénelik

sistem veya sistemler:

— Sistem 3.

Uyumlu bir standart kapsamindaki bir ingaat Griniyle ilgili

performans beyani durumunda:

— TUV Rheinland LGA Products GmbH, tanimlama numarasi:
0197.

EN 12050-3'e gore sistem 3 altinda gergeklestirilen test.
(Ek V'te belirtilen sekilde tgiinci taraf islemlerin agiklamasi)

— Sertifika numarasi:

LGA Sertifika No. 7313131. Tip test edilmis ve izlenmistir.

ILGILI DEGIL.

Beyan edilen performans:

Bu performans beyani kapsamina giren Uriinler, asagida

belirtilen sekilde temel 6zelliklere ve performans

gereksinimlerine uygundur:

— Kullanilan standart: EN 12! :2000.

1. ve 2. noktalarda belirtilen Gri n performansi, 9. noktada

beyan edilen performansa uygundur.
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ECM: 1115364

EU declaration of performance reference number: 97771616.

Bjerringbro, 15th May 2013

< 4 1

Svend Aage Kaae
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
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